
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

Mjesto uzorkovanja SOLIN (ŠKOLA)

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0000 0,0000 0,0002
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0000 0,0000
Nitrati 50 mg/l 2,215 2,614 2,855
Kloridi 250 mg/l 22,13 24,20 26,71

5 mg/l O2 0,751 1,013 1,457
pH 6,5-9,5 7,55 7,67 7,84
Elektrovodljivost µS/cm 463 476,8 487

°C 19,7 21,1 22,3
Mutnoća 4 o NTU 0,218 0,375 0,561
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,25 0,30 0,33
Sulfati 250 mg/l 20,22 22,14 25,38
Ukupna tvrdoća mg/l 213 236 250
Ukupna tvrdoća oNJ 11,93 13,20 14,00

TOC mg/l 0,6616 0,8590 1,0580
Ukupni N (dušik) mg/l 0,4434 0,5568 0,6081

Metali
Željezo 200 12,05 21,12 38,08
Aluminij 200 van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Boja 20 mg/L Pt - Co 1,07 1,62 2,29

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

VRANJIC

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,5 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0002 0,0008
0,0000 0,0022 0,0089
2,710 2,770 2,825
24,10 24,48 25,41

0,620 0,802 0,984
7,36 7,54 7,69
474 474,75 477
20,3 21,1 22,2

0,255 0,293 0,373
0,30 0,33 0,35

22,06 23,26 25,69
222 235 254

12,43 13,13 14,22

0,9668 1,1342 1,2940
0,5651 0,5794 0,6047

2,23 9,70 17,16
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,31 1,56 2,09



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

SVETI KAJO

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,25 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0003 0,0013
0,0000 0,0000 0,0000
2,607 2,680 2,770
23,59 24,53 26,16

0,806 0,936 1,046
7,32 7,46 7,55
476 484 495
20,0 20,9 22,1

0,264 0,423 0,614
0,20 0,31 0,35

21,28 24,39 27,63
221 232 240

12,38 12,96 14,34

0,9957 1,0327 1,1150
0,5743 0,5888 0,6053

2,14 5,75 11,98
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,01 2,08 2,83



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

MRAVINCE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,5 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0089 0,0178
0,0000 0,0000 0,0000
2,588 2,600 2,611
24,12 24,28 24,43

0,976 1,019 1,061
7,51 7,52 7,53
476 479 482
19,8 20,0 20,2

0,318 0,438 0,557
0,33 0,34 0,35

22,82 23,59 24,36
217 217 217

12,15 12,15 13,02

0,5949 0,7411 0,8872
0,4757 0,5398 0,6039

2,64 2,64 2,64
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

3,98 3,98 3,98



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

KUČINE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0048 0,0096
0,0000 0,0000 0,0000
2,589 2,658 2,727
22,46 22,94 23,42

0,628 0,779 0,930
7,44 7,52 7,59
474 474,5 475
19,6 20,1 20,6

0,278 0,318 0,358
0,35 0,35 0,35

19,20 20,79 22,38
216 228 240

12,10 12,77 13,44

0,8857 0,9879 1,0900
0,5902 0,6008 0,6114

2,48 2,68 2,87
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,31 1,99 2,68



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

KLIS

Minimum Prosjek Maximum

0 0,25 1
0 0,25 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0037 0,0148 0,0404
0,0000 0,0001 0,0005
2,614 2,768 3,059
22,57 23,90 25,60

0,604 0,920 1,100
7,65 7,67 7,68
471 474 476
19,6 20,1 20,5

0,263 0,416 0,695
0,20 0,29 0,33

22,40 23,61 25,96
208 223 239

11,65 12,47 13,44

0,6434 0,8274 0,9378
0,4809 0,5754 0,6133

2,62 4,07 6,46
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,73 3,85 5,56


	Solin

