
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

Mjesto uzorkovanja TROGIR

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0000 0,0018 0,0044
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0000 0,0000
Nitrati 50 mg/l 2,651 2,810 2,988
Kloridi 250 mg/l 22,38 23,68 24,41

5 mg/l O2 0,689 0,773 0,914
pH 6,5-9,5 7,44 7,51 7,56
Elektrovodljivost µS/cm 475 484 496

°C 19,5 20,7 22,1
Mutnoća 4 o NTU 0,355 0,387 0,434
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,20 0,29 0,33
Sulfati 250 mg/l 20,85 24,96 31,25
Ukupna tvrdoća mg/l 220 231 244
Ukupna tvrdoća oNJ 12,32 12,95 14,64

TOC mg/l 0,0858 0,7010 0,9592
Ukupni N (dušik) mg/l 0,5783 0,5899 0,5972

Metali
Željezo 200 10,21 25,12 42,56
Aluminij 200 van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Boja 20 mg/L Pt - Co 0,58 6,31 20,78

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

SLATINE

Minimum Prosjek Maximum

0 0,25 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0049 0,0093 0,0158
0,0000 0,0000 0,0000
2,621 2,985 3,309
23,40 24,10 24,93

0,612 0,833 1,139
7,47 7,56 7,66
477 480,5 487
19,7 20,9 22,1

0,295 0,390 0,496
0,25 0,30 0,33

21,76 23,74 25,82
212 230 247

11,87 12,89 14,52

0,8298 0,9718 1,1050
0,5781 0,5914 0,6092

10,96 18,68 25,54
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,26 1,90 2,55



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

OKRUG

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,6 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0071 0,0251
0,0000 0,0020 0,0098
2,340 2,741 3,015
22,62 24,82 26,74

0,651 0,812 1,023
7,62 7,67 7,74
474 479 486
20,0 21,0 22,5

0,258 0,649 1,510
0,10 0,26 0,35

20,85 23,11 24,45
200 227 248

11,20 12,73 13,89

0,6677 0,8828 1,0630
0,4924 0,5822 0,6319

1,93 18,05 58,76
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,80 6,25 15,06



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

MEDENA

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0065 0,0255
0,0000 0,0003 0,0013
2,454 2,807 3,097
22,67 23,76 24,77

0,627 0,894 1,201
7,39 7,60 7,73
446 474,6 486
19,2 20,5 22,5

0,288 0,392 0,512
0,25 0,29 0,30

21,51 23,19 25,59
221 237 249

12,38 13,29 14,94

0,5326 0,7487 0,9286
0,3926 0,5567 0,6208

12,67 23,36 50,52
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,86 1,78 2,55


	Trogir

