
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

Mjesto uzorkovanja DUGOPOLJE

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0014 0,0082 0,0150
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0016 0,0032
Nitrati 50 mg/l 1,821 1,840 1,858
Kloridi 250 mg/l 3,62 3,85 4,08

5 mg/l O2 1,030 1,038 1,046
pH 6,5-9,5 7,56 7,68 7,80
Elektrovodljivost µS/cm 313 316 319

°C 20,0 20,3 20,5
Mutnoća 4 o NTU 0,363 0,433 0,503
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,05 0,07 0,08
Sulfati 250 mg/l 18,40 20,22 22,03
Ukupna tvrdoća mg/l 172 172 172
Ukupna tvrdoća oNJ 9,63 9,63 10,32

TOC mg/l 0,7182 0,8224 0,9265
Ukupni N (dušik) mg/l 0,2949 0,3265 0,3581

Metali
Željezo 200 4,97 4,97 4,97
Aluminij 200 van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Boja 20 mg/L Pt - Co 4,47 4,47 4,47

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

DUGOBABE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0023 0,0045
0,0000 0,0002 0,0004
1,848 1,950 2,052
3,85 3,93 4,01

0,658 0,817 0,976
7,75 7,79 7,82
316 319 322
19,7 20,2 20,7

0,387 0,406 0,424
0,03 0,06 0,08

19,70 21,62 23,54
176 185 193
9,86 10,33 10,81

0,8077 0,8551 0,9024
0,3318 0,3344 0,3370

6,68 8,40 10,11
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

2,48 2,53 2,58



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

KONJSKO

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0213 0,0213 0,0213
0,0000 0,0000 0,0000
1,757 1,757 1,757
3,88 3,88 3,88

1,085 1,085 1,085
7,89 7,89 7,89
303 303 303
22,3 22,3 22,3

0,469 0,469 0,469
0,10 0,10 0,10

19,91 19,91 19,91
185 185 185

10,36 10,36 10,36

0,9099 0,9099 0,9099
0,3407 0,3407 0,3407

8,15 8,15 8,15
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

3,80 3,80 3,80



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

PRUGOVO

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0204 0,0204 0,0204
0,0000 0,0000 0,0000
1,223 1,223 1,223
4,15 4,15 4,15

1,046 1,046 1,046
7,83 7,83 7,83
305 305 305
21,5 21,5 21,5

0,429 0,429 0,429
0,05 0,05 0,05

19,75 19,75 19,75
195 195 195

10,92 10,92 10,92

0,7981 0,7981 0,7981
0,3006 0,3006 0,3006

20,80 20,80 20,80
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

3,70 3,70 3,70



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

NEORIĆ

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0204 0,0204 0,0204
0,0000 0,0000 0,0000
1,350 1,350 1,350
3,66 3,66 3,66

1,085 1,085 1,085
7,59 7,59 7,59
313 313 313
22,3 22,3 22,3

0,421 0,421 0,421
0,10 0,10 0,10

19,72 19,72 19,72
190 190 190

10,64 10,64 10,64

0,8481 0,8481 0,8481
0,3347 0,3347 0,3347

13,12 13,12 13,12
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

2,91 2,91 2,91



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

LEČEVICA

Minimum Prosjek Maximum

48 48 48
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0035 0,0035 0,0035
0,0000 0,0000 0,0000
2,201 2,201 2,201
3,60 3,6 3,60

0,961 0,961 0,961
7,71 7,71 7,71
315 315 315
19,4 19,4 19,4

0,371 0,371 0,371
0,01 0,01 0,01

19,33 19,33 19,33
168 168 168
9,41 9,408 9,41

0,8564 0,8564 0,8564
0,3420 0,3420 0,3420

10,82 10,82 10,82
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

5,25 5,25 5,25


	Zagora

