
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

Mjesto uzorkovanja SRINJINE

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0363 0,0363 0,0363
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0000 0,0000
Nitrati 50 mg/l 1,506 1,506 1,506
Kloridi 250 mg/l 43,03 43,03 43,03

5 mg/l O2 1,340 1,340 1,340
pH 6,5-9,5 7,96 7,96 7,96
Elektrovodljivost µS/cm 456 456 456

°C 20,6 20,6 20,6
Mutnoća 4 o NTU 0,397 0,397 0,397
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,33 0,33 0,33
Sulfati 250 mg/l 21,79 21,79 21,79
Ukupna tvrdoća mg/l 210 210 210
Ukupna tvrdoća oNJ 11,76 11,76 11,76

TOC mg/l 1,5010 1,5010 1,5010
Ukupni N (dušik) mg/l 0,3337 0,3337 0,3337

Metali
Željezo 200 7,95 7,95 7,95
Aluminij 200 van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Boja 20 mg/L Pt - Co 3,58 3,58 3,58

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

FILIPOVIĆI

Minimum Prosjek Maximum

2 2 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0237 0,0237 0,0237
0,0000 0,0000 0,0000
0,875 0,875 0,875
35,04 35,04 35,04

1,286 1,286 1,286
7,92 7,92 7,92
423 423 423
20,7 20,7 20,7

0,302 0,302 0,302
0,01 0,01 0,01

21,39 21,39 21,39
200 200 200

11,20 11,20 11,20

1,5640 1,5640 1,5640
0,3224 0,3224 0,3224

17,98 17,98 17,98
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

4,11 4,11 4,11



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

SITNO DONJE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
1 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0357 0,0357 0,0357
0,0000 0,0000 0,0000
2,099 2,099 2,099
26,81 26,81 26,81

1,162 1,162 1,162
7,65 7,65 7,65
460 460 460
20,6 20,6 20,6

0,232 0,232 0,232
0,30 0,30 0,30

15,87 15,87 15,87
245 245 245

13,72 13,72 13,72

0,8394 0,8394 0,8394
0,4776 0,4776 0,4776

9,23 9,23 9,23
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

2,75 2,75 2,75



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

SITNO GORNJE

Minimum Prosjek Maximum

40 40 40
10 10 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0073 0,0073 0,0073
0,0000 0,0000 0,0000
1,968 1,968 1,968
45,12 45,12 45,12

1,371 1,371 1,371
8,01 8,01 8,01
480 480 480
21,0 21,0 21,0

0,144 0,144 0,144
0,02 0,02 0,02

20,51 20,51 20,51
219 219 219

12,26 12,264 12,26

1,0830 1,0830 1,0830
0,3702 0,3702 0,3702

7,56 7,56 7,56
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

3,68 3,68 3,68



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

DUBRAVA

Minimum Prosjek Maximum

11 11 11
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0132 0,0132 0,0132
0,0000 0,0000 0,0000
1,243 1,243 1,243
41,94 41,94 41,94

1,503 1,503 1,503
8,01 8,01 8,01
456 456 456
21,2 21,2 21,2

0,282 0,282 0,282
0,01 0,01 0,01

21,19 21,19 21,19
211 211 211

11,82 11,816 11,82

1,3770 1,3770 1,3770
0,3088 0,3088 0,3088

9,88 9,88 9,88
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

4,64 4,64 4,64


	Split-istok

