
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

Mjesto uzorkovanja ŠKRAPE

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0000 0,0056 0,0216
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0000 0,0000
Nitrati 50 mg/l 2,719 2,756 2,832
Kloridi 250 mg/l 21,47 23,81 25,31

5 mg/l O2 0,581 0,808 1,123
pH 6,5-9,5 7,47 7,56 7,63
Elektrovodljivost µS/cm 474 478,5 485

°C 19,3 20,6 22,2
Mutnoća 4 o NTU 0,340 0,913 2,380
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,25 0,30 0,33
Sulfati 250 mg/l 22,90 24,55 27,12
Ukupna tvrdoća mg/l 222 233 247
Ukupna tvrdoća oNJ 12,43 13,06 14,82

TOC mg/l 0,9021 0,9851 1,0980
Ukupni N (dušik) mg/l 0,5909 0,6042 0,6149

Metali
Željezo 200 5,95 29,66 58,53
Aluminij 200 van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Boja 20 mg/L Pt - Co 1,27 3,71 5,77

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

LORA

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,5 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0053 0,0198
0,0000 0,0001 0,0005
2,657 2,717 2,761
22,30 23,86 25,54

0,620 0,934 1,077
7,38 7,43 7,49
473 492,25 518
19,5 20,5 22,0

0,256 0,866 2,120
0,20 0,30 0,33

22,09 25,47 31,18
213 231 242

11,93 12,92 14,22

0,8437 0,9816 1,1770
0,5884 0,6011 0,6230

3,91 10,81 16,04
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,27 2,74 3,74



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

KMAN

Minimum Prosjek Maximum

0 0,5 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0021 0,0096 0,0171
0,0000 0,0000 0,0000
3,255 3,266 3,276
24,87 26,95 29,02

0,852 0,972 1,092
7,50 7,56 7,62
476 480 484
19,8 20,4 21,0

0,271 0,372 0,473
0,30 0,32 0,33

24,55 25,43 26,31
222 231 239

12,43 12,91 14,34

0,7671 0,7987 0,8302
0,5967 0,5990 0,6012

4,37 4,37 4,37
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,58 2,65 3,72



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

MANUŠ

Minimum Prosjek Maximum

0 1,5 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0066 0,0133 0,0199
0,0019 0,0057 0,0094
2,911 3,122 3,333
24,16 24,33 24,50

0,976 0,980 0,984
7,56 7,59 7,61
480 485 490
20,7 21,4 22,0

0,440 0,461 0,481
0,20 0,25 0,30

23,71 25,37 27,02
219 229 238

12,26 12,80 14,28

0,9194 1,1292 1,3390
0,5962 0,6217 0,6471

9,64 14,33 19,01
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,93 2,90 3,88



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

KOCUNAR

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
3,018 3,165 3,312
21,76 22,92 24,07

0,713 0,977 1,240
7,50 7,51 7,51
474 476 478
18,8 19,1 19,4

0,351 0,364 0,376
0,30 0,32 0,33

24,11 24,67 25,22
219 229 238

12,26 12,80 13,33

1,0190 1,0880 1,1570
0,5849 0,5965 0,6081

8,47 9,72 10,96
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,36 1,36 1,36



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

VAROŠ

Minimum Prosjek Maximum

0 0,5 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0055 0,0070 0,0085
0,0000 0,0000 0,0000
3,140 3,281 3,422
23,67 23,79 23,91

0,813 0,941 1,069
7,49 7,50 7,50
476 478,5 481
19,5 19,9 20,3

0,249 0,276 0,303
0,20 0,26 0,32

21,95 23,48 25,00
218 230 242

12,21 12,88 13,55

0,9940 1,0550 1,1160
0,5777 0,5920 0,6062

5,84 9,70 13,56
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,85 0,85 0,85



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

BAČVICE

Minimum Prosjek Maximum

0 1 2
0 0,75 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0035 0,0182 0,0459
0,0000 0,0042 0,0135
2,612 2,750 2,909
21,57 23,92 24,88

0,496 0,854 1,162
7,18 7,39 7,48
464 472 482
18,8 19,6 20,8

0,335 0,487 0,600
0,30 0,34 0,35

22,03 23,80 25,20
189 210 222

10,58 11,75 13,32

0,8035 1,0324 1,3760
0,4743 0,5554 0,6000

3,76 8,51 12,52
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,98 2,84 4,10



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

GRIPE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,25 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0048 0,0166
0,0000 0,0000 0,0000
2,664 2,710 2,799
21,73 29,63 49,33

0,945 1,000 1,131
7,44 7,58 7,77
466 473,25 478
19,4 19,7 20,0

0,315 0,387 0,476
0,31 0,32 0,33

21,89 22,47 23,10
211 219 234

11,82 12,26 13,10

0,6758 0,8563 1,0260
0,4715 0,5617 0,6041

3,64 5,00 7,51
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,92 2,52 4,22



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

PUJANKE

Minimum Prosjek Maximum

0 0,5 2
0 0,5 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0055 0,0196
0,0000 0,0004 0,0014
2,622 2,687 2,839
21,78 23,68 25,48

0,844 0,945 1,038
7,36 7,46 7,51
465 473,75 482
18,9 19,6 20,1

0,279 0,448 0,880
0,32 0,34 0,35

22,36 23,24 24,12
206 220 243

11,54 12,32 13,61

0,6325 0,8061 1,0030
0,4846 0,5681 0,6133

1,37 5,49 11,34
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,14 2,78 4,16



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

BLATINE

Minimum Prosjek Maximum

0 0,5 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0073 0,0192
0,0000 0,0002 0,0009
2,638 2,736 2,894
21,95 23,86 25,58

0,945 1,134 1,265
7,43 7,46 7,49
469 475 482
19,4 19,9 20,4

0,268 0,368 0,566
0,30 0,32 0,33

22,36 24,11 29,11
215 223 240

12,04 12,47 13,44

0,7023 0,8429 1,0110
0,4931 0,5714 0,6100

5,53 7,39 9,05
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,89 2,73 4,52



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

PODSTRANA G.

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0072 0,0109
0,0000 0,0000 0,0000
3,448 3,720 4,190
12,69 14,69 16,63

0,705 0,837 1,023
7,73 7,76 7,79
378 396 419
19,5 20,5 21,1

0,155 0,413 0,575
0,05 0,20 0,30
7,86 10,77 14,37
184 192 198

10,30 10,75 11,64

0,7193 0,8306 0,8934
0,6541 0,7406 0,8109

6,53 7,03 7,53
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

2,10 3,83 5,56



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

PODSTRANA

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,33 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0043 0,0069
0,0000 0,0000 0,0000
0,783 2,009 2,703
21,42 28,79 39,90

0,937 0,994 1,046
7,44 7,46 7,48
474 477 482
19,8 20,2 20,5

0,325 0,360 0,428
0,25 0,30 0,33

20,72 22,57 24,78
171 200 215
9,58 11,20 12,04

0,6300 0,7971 0,9838
0,4994 0,5640 0,6035

2,02 3,70 5,37
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

5,09 5,18 5,27



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

BRODARICA

Minimum Prosjek Maximum

0 0,25 1
0 0,2 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0004 0,0093 0,0191
0,0000 0,0008 0,0041
2,525 2,722 2,884
22,09 24,53 26,89

0,465 0,753 1,038
7,44 7,54 7,67
456 470,2 484
19,9 21,3 22,5

0,224 0,301 0,433
0,30 0,33 0,35

22,44 25,39 29,35
211 232 263

11,82 13,00 14,73

0,5572 0,8009 1,0490
0,4679 0,5615 0,6024

2,62 31,49 129,61
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,74 2,01 2,42



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

SUĆIDAR

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,33 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0092 0,0226
0,0000 0,0000 0,0000
2,513 2,728 2,841
22,49 25,25 26,96

0,875 0,976 1,054
7,20 7,52 7,75
456 474 484
18,7 20,5 22,3

0,277 0,352 0,437
0,30 0,32 0,35

22,14 23,95 25,92
206 219 240

11,54 12,28 13,44

0,6532 0,7676 0,9156
0,4726 0,5399 0,5857

5,82 15,11 23,17
3,75 3,75 3,75

2,30 2,85 3,58



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

LOVRET

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0048 0,0086 0,0158
0,0000 0,0000 0,0000
2,488 2,613 2,819
23,13 26,93 31,04

0,922 0,994 1,054
7,60 7,65 7,72
456 474 484
18,7 20,4 21,9

0,347 0,584 1,050
0,25 0,30 0,35

22,27 23,43 25,73
204 217 235

11,42 12,17 13,16

0,5976 0,7621 0,9652
0,4467 0,5359 0,5995

9,43 10,56 12,48
0,34 0,34 0,34

1,66 3,84 7,01



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

PLOKITE

Minimum Prosjek Maximum

0 0,5 1
0 0,5 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0103 0,0206
0,0000 0,0001 0,0001
2,723 2,733 2,742
22,08 23,29 24,50

0,635 0,786 0,937
7,47 7,55 7,63
471 479 487
20,0 20,1 20,2

0,290 0,329 0,368
0,34 0,35 0,35

22,63 24,27 25,90
234 247 260

13,10 13,83 14,56

0,8217 0,8409 0,8601
0,5767 0,5840 0,5913

3,91 6,60 9,28
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,88 2,31 2,75



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

SKALICE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0101 0,0202
0,0000 0,0000 0,0000
2,720 2,745 2,769
22,65 23,63 24,61

0,658 0,755 0,852
7,61 7,62 7,63
471 474 477
19,8 20,0 20,2

0,271 0,302 0,333
0,33 0,33 0,33

21,95 23,34 24,73
232 244 256

12,99 13,66 14,34

0,7851 0,7987 0,8122
0,5731 0,5877 0,6022

2,14 4,58 7,01
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,82 2,69 3,56



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

TRSTENIKE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,33 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0016 0,0091 0,0235
0,0000 0,0000 0,0000
2,442 2,609 2,801
22,58 24,79 25,92

0,875 0,997 1,139
7,56 7,60 7,62
459 476 485
18,7 20,8 22,0

0,341 0,453 0,521
0,30 0,32 0,33

21,58 22,92 25,55
207 221 243

11,59 12,39 13,61

0,5866 0,7313 0,8773
0,4529 0,5324 0,5873

8,20 19,84 38,71
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,63 3,65 4,87



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

KRIŽINE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0149 0,0298
0,0000 0,0020 0,0040
2,788 2,800 2,811
21,69 23,19 24,68

0,736 0,918 1,100
7,52 7,53 7,54
478 478,5 479
19,4 19,8 20,2

0,276 0,321 0,366
0,32 0,33 0,33

22,43 24,17 25,91
239 245 251

13,38 13,72 14,06

0,7318 0,9029 1,0740
0,5757 0,5887 0,6017

4,03 4,54 5,05
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,91 2,38 2,86



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

ZENTA

Minimum Prosjek Maximum

0 0,5 1
0 0,25 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
2,333 2,628 2,824
19,88 23,25 25,81

0,542 0,613 0,736
7,21 7,49 7,71
452 474,8 484
20,2 21,3 22,8

0,241 0,327 0,546
0,30 0,30 0,31

20,10 23,48 25,94
210 234 247

11,76 13,08 13,83

0,6220 1,0460 1,3040
0,4295 0,5454 0,5944

1,50 5,09 7,99
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,63 2,31 2,80



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

KAMEN

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
2,331 2,566 2,728
19,70 23,70 25,87

0,558 0,875 1,340
7,42 7,52 7,66
452 473,8 483
19,7 20,7 22,3

0,306 0,359 0,473
0,30 0,32 0,33

19,35 22,83 25,89
210 233 249

11,76 13,05 13,94

0,6681 0,8417 1,0710
0,4154 0,5448 0,5992

0,54 5,24 10,44
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,63 2,44 3,10



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

BOL

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,5 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
2,234 2,525 2,794
21,06 24,03 26,08

0,697 0,888 1,147
7,45 7,51 7,64
451 474 485
19,2 20,5 22,0

0,264 0,386 0,727
0,33 0,34 0,35

18,79 22,20 25,57
207 232 248

11,59 12,97 13,89

0,6467 0,8813 1,0880
0,4210 0,5522 0,6157

0,33 6,49 18,18
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,61 2,32 2,83



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

BRDA

Minimum Prosjek Maximum

0 0,25 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0005 0,0024
0,0000 0,0000 0,0000
2,126 2,666 3,442
20,82 23,33 25,50

0,767 0,878 1,030
7,45 7,50 7,57
455 476 492
19,8 20,6 22,1

0,231 0,309 0,370
0,33 0,35 0,35

19,29 22,77 26,02
211 236 257

11,82 13,22 14,39

0,5950 0,8516 1,0200
0,4078 0,5492 0,6057

1,08 5,58 16,22
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,56 2,21 3,38



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

VISOKA

Minimum Prosjek Maximum

0 0,25 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0001 0,0004
0,0000 0,0000 0,0000
1,887 2,461 2,745
21,01 23,37 25,60

0,720 0,836 1,007
7,54 7,60 7,74
451 481 523
19,1 20,7 22,1

0,353 0,416 0,565
0,20 0,30 0,33

19,09 22,21 25,90
201 229 241

11,26 12,85 13,50

0,5517 0,8393 1,0620
0,4230 0,5518 0,6127

3,08 5,58 13,52
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,88 2,07 2,63



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

ŽNJAN

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
2,195 2,951 3,496
19,98 26,20 36,80

0,821 0,962 1,302
7,50 7,60 7,75
453 474 487
19,8 20,9 22,1

0,248 0,446 1,020
0,20 0,22 0,25

19,99 22,53 25,91
208 234 258

11,65 13,13 14,45

0,6853 0,8792 1,0490
0,4039 0,5495 0,6038

9,59 36,18 120,18
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,88 3,83 11,30



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

MEJAŠI

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0019 0,0037
0,0000 0,0000 0,0000
1,943 2,640 3,518
21,14 23,61 25,19

0,604 0,849 0,992
7,50 7,59 7,73
452 487 550
19,6 20,8 22,1

0,253 0,327 0,451
0,30 0,32 0,33

18,56 22,10 25,89
211 235 250

11,82 13,16 14,00

0,5760 0,8968 1,1890
0,4125 0,5549 0,6349

2,45 7,04 14,71
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,46 3,73 9,94



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

SPINUT

Minimum Prosjek Maximum

0 0,33 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0021 0,0035
0,0000 0,0124 0,0216
2,545 2,735 2,915
20,74 24,95 27,58

0,426 0,899 1,534
7,43 7,54 7,71
436 466 488
19,9 21,1 22,0

0,271 0,294 0,314
0,30 0,31 0,32

17,83 22,23 25,27
228 240 249

12,77 13,42 14,94

0,7220 0,9647 1,2290
0,3787 0,5080 0,5821

4,66 8,60 16,10
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,86 1,46 2,01



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

MEJE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,5 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0004 0,0008
0,0000 0,0000 0,0000
2,817 2,837 2,856
22,82 24,11 25,40

0,542 0,949 1,356
7,48 7,50 7,52
490 516 542
19,6 21,0 22,3

0,224 0,272 0,320
0,30 0,32 0,33

23,83 24,89 25,95
234 240 246

13,10 13,44 13,78

1,1310 1,1700 1,2090
0,5540 0,5600 0,5659

2,50 2,50 2,50
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,81 1,92 2,03



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

STOBREČ

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0037 0,0107
0,0000 0,0000 0,0000
2,407 2,631 2,784
19,71 23,90 26,45

0,620 0,951 1,216
7,11 7,41 7,58
443 470 486
19,0 20,4 22,3

0,267 0,338 0,404
0,30 0,32 0,35

18,64 23,29 26,44
233 245 257

13,05 13,74 15,06

0,4933 0,9071 1,2500
0,4150 0,5510 0,5968

1,52 3,62 6,48
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,66 1,84 2,60



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

SIROBUJA

Minimum Prosjek Maximum

0 0,67 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0052 0,0082
0,0000 0,0000 0,0000
2,491 2,709 2,858
19,86 23,17 25,94

0,922 1,054 1,139
7,50 7,60 7,69
444 468 484
17,9 19,9 21,6

0,248 0,303 0,364
0,25 0,29 0,32

18,80 22,11 23,86
234 244 251

13,10 13,66 15,06

0,4905 0,7821 1,0600
0,4050 0,5228 0,5949

1,19 2,72 5,36
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,20 1,21 2,34



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

NESLANOVAC

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0206 0,0412
0,0000 0,0002 0,0004
2,662 2,725 2,787
22,71 23,82 24,92

0,527 0,868 1,209
7,43 7,45 7,47
472 477 482
21,7 102,9 184,0

0,376 0,515 0,653
0,33 0,34 0,35

22,36 24,45 26,53
233 242 251

13,05 13,55 14,06

0,7423 0,7998 0,8573
0,5850 0,5872 0,5893

3,35 3,35 3,35
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,48 1,53 1,57



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

RAVNE NJIVE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0037 0,0100
0,0000 0,0000 0,0000
2,461 2,659 2,789
19,57 22,91 25,46

0,875 1,043 1,209
7,53 7,56 7,60
446 472 486
18,6 20,1 21,5

0,268 0,363 0,474
0,35 0,35 0,35

19,03 22,55 25,03
235 243 256

13,16 13,61 15,36

0,5443 0,7994 1,0680
0,4123 0,5193 0,5789

1,37 2,09 2,81
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,63 1,85 3,65



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

MERTOJAK

Minimum Prosjek Maximum

0 0,6 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0038 0,0098 0,0203
0,0000 0,0000 0,0000
2,435 2,732 3,286
21,46 23,61 25,02

0,899 1,054 1,224
7,52 7,59 7,70
448 474 485
19,3 20,1 22,3

0,270 0,426 0,730
0,25 0,30 0,33

20,88 23,02 26,69
223 239 256

12,49 13,41 15,36

0,4746 0,8395 1,1270
0,4176 0,5551 0,5976

4,99 19,09 60,50
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,90 2,46 5,19



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025. 

PAZDIGRAD

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 1 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0124 0,0190 0,0256
0,0000 0,0000 0,0000
2,688 2,906 3,124
22,46 23,39 24,32

0,930 0,984 1,038
7,49 7,54 7,59
472 480 488
19,5 20,5 21,5

0,418 0,424 0,429
0,33 0,34 0,34

21,70 25,86 30,02
227 243 259

12,71 13,61 14,50

0,7668 0,8089 0,8510
0,6035 0,6047 0,6059

2,60 2,60 2,60
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

2,17 2,28 2,39


	Split

