
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

Mjesto uzorkovanja TROGIR

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0,33 1
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0000 0,0096 0,0289
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0000 0,0000
Nitrati 50 mg/l 1,986 2,471 2,854
Kloridi 250 mg/l 13,82 16,87 18,77

5 mg/l O2 0,620 0,883 1,061
pH 6,5-9,5 7,40 7,49 7,60
Elektrovodljivost µS/cm 437 442 451

°C 17,8 19,2 20,1
Mutnoća 4 o NTU 0,285 0,331 0,376
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,32 0,32 0,33
Sulfati 250 mg/l 8,29 14,05 17,42
Ukupna tvrdoća mg/l 176 228 278
Ukupna tvrdoća oNJ 9,86 12,77 15,57

TOC mg/l 0,6461 0,8726 1,2250
Ukupni N (dušik) mg/l 0,4351 0,5140 0,6043

Metali
Željezo 200 7,72 28,52 59,97
Aluminij 200 van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Boja 20 mg/L Pt - Co 1,42 18,66 51,95

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

SLATINE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0183 0,0474
0,0000 0,0001 0,0003
2,088 2,883 3,972
15,05 17,69 19,34

0,813 0,948 1,108
7,54 7,57 7,60
436 442 450
18,3 19,6 20,8

0,361 0,389 0,416
0,32 0,33 0,33

10,03 14,45 17,08
192 230 279

10,75 12,88 15,62

0,5377 0,7374 1,0470
0,4164 0,5163 0,6187

6,70 49,13 125,38
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

2,53 19,90 54,25



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

OKRUG

Minimum Prosjek Maximum

0 0,25 1
0 0,5 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0032 0,0078 0,0144
0,0000 0,0001 0,0002
2,079 2,960 3,959
13,41 19,44 24,87

0,658 0,765 1,023
7,58 7,65 7,68
432 448 468
18,8 19,4 20,0

0,381 0,456 0,565
0,30 0,30 0,31
9,95 15,77 20,20
213 242 270

11,93 13,55 15,12

0,7169 0,9090 1,1980
0,5441 0,5901 0,6187

17,04 50,23 136,72
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,09 28,10 106,29



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

MEDENA

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,75 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0132 0,0396
0,0000 0,0000 0,0001
2,008 2,704 3,270
10,81 17,03 20,09

0,558 0,876 1,178
7,56 7,64 7,70
415 446 470
18,6 19,1 20,2

0,291 0,429 0,680
0,20 0,28 0,31
7,49 15,26 20,46
230 245 257

12,88 13,72 14,39

0,8384 1,0043 1,1470
0,4839 0,5895 0,6368

3,04 35,01 104,35
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

2,08 30,57 112,22


	Trogir

