
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

Mjesto uzorkovanja DUGOPOLJE

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0029 0,0056 0,0083
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0003 0,0006
Nitrati 50 mg/l 1,289 1,322 1,354
Kloridi 250 mg/l 3,44 3,78 4,12

5 mg/l O2 0,488 0,608 0,728
pH 6,5-9,5 7,71 7,78 7,85
Elektrovodljivost µS/cm 316 336 356

°C 18,3 19,5 20,7
Mutnoća 4 o NTU 0,388 0,388 0,388
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,05 0,05 0,05
Sulfati 250 mg/l 12,39 14,46 16,53
Ukupna tvrdoća mg/l 172 206 240
Ukupna tvrdoća oNJ 9,63 11,54 13,44

TOC mg/l 0,8198 0,8933 0,9668
Ukupni N (dušik) mg/l 0,3408 0,3574 0,3739

Metali
Željezo 200 9,96 16,40 22,84
Aluminij 200 van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Boja 20 mg/L Pt - Co 3,26 15,32 27,37

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

DUGOBABE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0034 0,0034 0,0034
0,0000 0,0000 0,0000
1,288 1,288 1,288
4,33 4,33 4,33

1,085 1,085 1,085
7,86 7,86 7,86
313 313 313
20,3 20,3 20,3

0,703 0,703 0,703
0,02 0,02 0,02

12,55 12,55 12,55
196 196 196

10,98 10,98 10,98

0,9658 0,9658 0,9658
0,3408 0,3408 0,3408

24,93 24,93 24,93
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

3,48 3,48 3,48



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

KONJSKO

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0041 0,0041 0,0041
0,0000 0,0000 0,0000
1,371 1,371 1,371
3,38 3,38 3,38

0,860 0,860 0,860
7,82 7,82 7,82
321 321 321
19,8 19,8 19,8

0,701 0,701 0,701
0,10 0,10 0,10

12,86 12,86 12,86
207 207 207

11,59 11,59 11,59

0,5014 0,5014 0,5014
0,8325 0,8325 0,8325

5,57 5,57 5,57
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

4,02 4,02 4,02



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

PRUGOVO

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
1,335 1,335 1,335
3,53 3,53 3,53

0,806 0,806 0,806
7,80 7,80 7,80
317 317 317
20,0 20,0 20,0

0,351 0,351 0,351
0,05 0,05 0,05

12,23 12,23 12,23
201 201 201

11,26 11,26 11,26

0,9969 0,9969 0,9969
0,8117 0,8117 0,8117

11,00 11,00 11,00
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

NEORIĆ

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0047 0,0047 0,0047
0,0000 0,0000 0,0000
1,392 1,392 1,392
3,59 3,59 3,59

0,736 0,736 0,736
7,69 7,69 7,69
324 324 324
20,1 20,1 20,1

0,438 0,438 0,438
0,15 0,15 0,15

14,08 14,08 14,08
206 206 206

11,54 11,54 11,54

0,6912 0,6912 0,6912
0,8185 0,8185 0,8185

11,86 11,86 11,86
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,65 0,65 0,65



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

LEČEVICA

Minimum Prosjek Maximum

6 6 6
1 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
1,227 1,227 1,227
3,75 3,75 3,75

0,891 0,891 0,891
7,89 7,89 7,89
333 333 333
19,9 19,9 19,9

0,499 0,499 0,499
0,00 #DIV/0! 0,00

13,16 13,16 13,16
201 201 201

11,26 11,256 11,26

0,8567 0,8567 0,8567
0,3241 0,3241 0,3241

35,97 35,97 35,97
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,86 1,86 1,86


	Zagora

