VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0. SPLIT
Hercegovacka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORISKIH ANALIZA

za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025.

Mjesto uzorkovanja MARINA

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobioloski pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 1,5 6
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/| 0,0000 0,0082 0,0171
Nitriti 0,5 mg/I 0,0000 0,0000 0,0000
Nitrati 50 mg/I 1,435 1,644 2,044
Kloridi 250 mg/| 6,53 6,63 6,80
UtroSak KMnO, 5mg/| 02 0,550 0,749 1,247
pH 6,5-9,5 7,53 7,65 7,73
Elektrovodljivost uS/cm 505 507,75 509
Temperatura *mjereno u laboratoriju °C 19,1 19,3 19,9
Mutnocda 40 NTU 0,231 0,269 0,312
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,30 0,31 0,32
Sulfati 250 mg/I 49,74 55,74 61,05
Ukupna tvrdoca mg/| 261 293 321
Ukupna tvrdoca oNJ 14,62 16,39 17,98
TOC mg/| 0,6552 0,7953 0,9390
Ukupni N (dusik) mg/I 0,3334 0,3549 0,3713
Metali
Zeljezo 200 pg/! 10,75 17,76 26,83
Aluminij 200 pg/l 5,41 5,41 5,41
Boja 20 mg/L Pt - Co 0,17 1,65 2,68



VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0. SPLIT
Hercegovacka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORISKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025.

Mjesto uzorkovanja VINISCE

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobioloski pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/I 0,0036 0,0059 0,0099
Nitriti 0,5 mg/I 0,0000 0,0000 0,0000
Nitrati 50 mg/I 1,488 1,658 1,924
Kloridi 250 mg/I 6,26 6,36 6,50
UtroSak KMnO, 5mg/| 02 0,635 0,854 0,999
pH 6,5-9,5 7,52 7,74 7,85
Elektrovodljivost uS/cm 517 520 523
Temperatura *mjereno u laboratoriju °C 18,7 19,3 20,0
Mutnoda 40 NTU 0,207 0,240 0,279
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,30 0,33 0,35
Sulfati 250 mg/I 52,25 60,52 68,00
Ukupna tvrdoca mg/| 267 299 328
Ukupna tvrdoca oNJ 14,95 16,74 18,37
TOC mg/I 0,6291 0,8216 0,9596
Ukupni N (dugik) mg/| 0,3014 0,3503 0,3855
Metali
Zeljezo 200 pg/! 0,54 2,45 5,70
Aluminij 200 pg/l van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije
Boja 20 mg/L Pt - Co 0,94 2,59 4,26
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