VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0. SPLIT
Hercegovacka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORISKIH ANALIZA

za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025.

Mjesto uzorkovanja STOMORSKA

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobioloski pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 6,67 20
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 6,67 18
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/| 0,0000 0,0017 0,0041
Nitriti 0,5 mg/I 0,0000 0,0017 0,0044
Nitrati 50 mg/I 1,188 1,252 1,344
Kloridi 250 mg/| 41,42 48,99 60,52
UtroSak KMnO, 5mg/| 02 0,744 0,916 1,147
pH 6,5-9,5 7,95 7,98 7,99
Elektrovodljivost uS/cm 474 503,75 545
Temperatura *mjereno u laboratoriju °C 17,6 19,4 20,4
Mutnoda 40 NTU 0,347 0,382 0,430
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,10 0,10 0,10
Sulfati 250 mg/I 24,49 25,88 27,58
Ukupna tvrdoca mg/| 189 209 245
Ukupna tvrdoca oNJ 10,58 11,69 13,72
TOC mg/| 0,9817 1,1307 1,2570
Ukupni N (dusik) mg/I 0,3373 0,3461 0,3544
Metali
Zeljezo 200 pg/l 51,27 64,99 72,80
Aluminij 200 pg/l 11,95 11,95 11,95
Boja 20 mg/L Pt - Co 1,15 2,28 2,71



VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0. SPLIT
Hercegovacka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORISKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025.

Mjesto uzorkovanja MASLINICA

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobioloski pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 1,33 4
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0,33 1
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 1,67 3
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/| 0,0028 0,0063 0,0096
Nitriti 0,5 mg/I 0,0000 0,0076 0,0257
Nitrati 50 mg/I 1,122 1,335 1,460
Kloridi 250 mg/| 42,09 51,47 66,22
UtroSak KMnO, 5mg/| 02 0,620 0,864 1,015
pH 6,5-9,5 7,85 7,93 8,01
Elektrovodljivost uS/cm 470 507,25 565
Temperatura *mjereno u laboratoriju °C 18,0 19,5 20,6
Mutnoda 40 NTU 0,282 0,357 0,417
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,05 0,05 0,05
Sulfati 250 mg/I 24,17 26,45 27,62
Ukupna tvrdoca mg/| 186 211 241
Ukupna tvrdoca oNJ 10,42 11,83 13,50
TOC mg/| 1,0280 1,1253 1,3090
Ukupni N (dusik) mg/I 0,3218 0,3631 0,3946
Metali
Zeljezo 200 pg/l 10,61 11,65 12,79
Aluminij 200 pg/l 5,34 5,34 5,34
Boja 20 mg/L Pt - Co 0,30 0,56 1,23



VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0. SPLIT
Hercegovacka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORISKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025.

Mjesto uzorkovanja ROGAC

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobioloski pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 4 4 4
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/I 0,0031 0,0031 0,0031
Nitriti 0,5 mg/I 0,0000 0,0000 0,0000
Nitrati 50 mg/I 1,293 1,293 1,293
Kloridi 250 mg/I 44,66 44,66 44,66
UtroSak KMnO, 5mg/| 02 1,123 1,123 1,123
pH 6,5-9,5 8,01 8,01 8,01
Elektrovodljivost uS/cm 464 464 464
Temperatura *mjereno u laboratoriju °C 21,9 21,9 21,9
Mutnoda 40 NTU 0,309 0,309 0,309
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,02 0,02 0,02
Sulfati 250 mg/I 23,09 23,09 23,09
Ukupna tvrdoca mg/| 191 191 191
Ukupna tvrdoca oNJ 10,70 10,70 10,70
TOC mg/I 0,9528 0,9528 0,9528
Ukupni N (dugik) mg/| 0,3102 0,3102 0,3102
Metali
Zeljezo 200 pg/| 13,35 13,35 13,35
Aluminij 200 pg/l van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije
Boja 20 mg/L Pt - Co 0,66 0,66 0,66



	Otok Šolta

