
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

Mjesto uzorkovanja SOLIN (ŠKOLA)

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0,25 1
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0004 0,0180 0,0482
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0000 0,0000
Nitrati 50 mg/l 1,948 2,669 3,031
Kloridi 250 mg/l 9,76 17,09 20,88

5 mg/l O2 0,550 0,808 1,030
pH 6,5-9,5 7,43 7,56 7,65
Elektrovodljivost µS/cm 412 444,5 470

°C 18,9 19,3 19,8
Mutnoća 4 o NTU 0,337 0,354 0,384
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,30 0,31 0,31
Sulfati 250 mg/l 6,23 15,16 20,70
Ukupna tvrdoća mg/l 226 244 259
Ukupna tvrdoća oNJ 12,66 13,65 14,50

TOC mg/l 0,7102 0,8775 1,1440
Ukupni N (dušik) mg/l 0,4725 0,5820 0,6298

Metali
Željezo 200 22,53 47,39 114,71
Aluminij 200 13,90 13,90 13,90

Boja 20 mg/L Pt - Co 1,18 22,38 85,44

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

VRANJIC

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,25 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0011 0,0044
0,0000 0,0002 0,0008
2,511 2,945 3,566
17,88 19,74 21,71

0,395 0,845 1,201
7,46 7,51 7,55
434 450 466
18,7 20,3 21,2

0,278 0,400 0,525
0,30 0,32 0,35

15,96 17,37 20,10
200 242 289

11,20 13,57 16,18

0,6706 1,0534 1,4710
0,4153 0,5543 0,6138

7,47 25,18 63,80
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,85 6,32 18,38



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

SVETI KAJO

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0041 0,0165
0,0000 0,0000 0,0000
2,026 2,963 3,990
13,94 18,45 22,01

0,527 0,790 0,968
7,23 7,37 7,51
431 451 469
18,2 20,1 21,0

0,385 0,506 0,588
0,33 0,34 0,35
8,96 16,03 20,31
191 238 285

10,70 13,30 15,96

0,6138 0,8920 1,2960
0,4324 0,5409 0,6284

0,67 20,13 45,32
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,94 14,97 52,14



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

MRAVINCE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0137 0,0263 0,0389
0,0000 0,0000 0,0000
2,410 2,660 2,910
17,20 18,24 19,27

0,999 1,081 1,162
7,54 7,60 7,66
445 449 453
18,0 19,2 20,4

0,389 0,389 0,389
0,33 0,33 0,33

14,48 16,82 19,16
212 247 282

11,87 13,83 15,79

0,7215 0,8593 0,9970
0,5665 0,5750 0,5834

3,27 22,36 41,45
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,65 23,06 44,47



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

KUČINE

Minimum Prosjek Maximum

2 2 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0046 0,0046 0,0046
0,0000 0,0000 0,0000
2,921 2,921 2,921
17,40 17,40 17,40

0,976 0,976 0,976
7,47 7,47 7,47
438 438 438
20,2 20,2 20,2

0,385 0,385 0,385
0,33 0,33 0,33

15,46 15,46 15,46
228 228 228

12,77 12,77 12,77

0,7905 0,7905 0,7905
0,6130 0,6130 0,6130

3,13 3,13 3,13
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,96 1,96 1,96



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

KLIS

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0045 0,0095 0,0127
0,0000 0,0000 0,0000
2,253 2,601 2,838
14,52 17,11 18,88

0,922 1,005 1,085
7,72 7,78 7,83
434 439 448
18,4 19,7 20,7

0,423 0,463 0,503
0,31 0,31 0,32

11,79 15,37 17,87
207 237 275

11,59 13,29 15,40

0,6536 0,8560 1,0890
0,5443 0,5852 0,6106

0,87 20,08 50,71
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

2,05 15,28 41,72


	Solin

