
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

Mjesto uzorkovanja SRINJINE

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0017 0,0017 0,0017
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0000 0,0000
Nitrati 50 mg/l 2,320 2,320 2,320
Kloridi 250 mg/l 68,83 68,83 68,83

5 mg/l O2 0,651 0,651 0,651
pH 6,5-9,5 7,95 7,95 7,95
Elektrovodljivost µS/cm 583 583 583

°C 18,8 18,8 18,8
Mutnoća 4 o NTU 0,296 0,296 0,296
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,35 0,35 0,35
Sulfati 250 mg/l 26,41 26,41 26,41
Ukupna tvrdoća mg/l 214 214 214
Ukupna tvrdoća oNJ 11,98 11,98 0,00

TOC mg/l 1,3190 1,3190 1,3190
Ukupni N (dušik) mg/l 0,3151 0,3151 0,3151

Metali
Željezo 200 5,68 5,68 5,68
Aluminij 200 van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Boja 20 mg/L Pt - Co van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

FILIPOVIĆI

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0086 0,0086 0,0086
0,0000 0,0000 0,0000
1,050 1,050 1,050
71,84 71,84 71,84

0,651 0,651 0,651
7,97 7,97 7,97
571 571 571
19,1 19,1 19,1

0,285 0,285 0,285
0,05 0,05 0,05

26,77 26,77 26,77
208 208 208

11,65 11,65 0,00

1,2890 1,2890 1,2890
0,3066 0,3066 0,3066

26,12 26,12 26,12
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

SITNO DONJE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0043 0,0043 0,0043
0,0005 0,0005 0,0005
2,198 2,198 2,198
17,68 17,68 17,68

0,596 0,596 0,596
7,62 7,62 7,62
415 415 415
18,9 18,9 18,9

0,413 0,413 0,413
0,30 0,30 0,30

12,28 12,28 12,28
225 225 225

12,60 12,60 0,00

1,0350 1,0350 1,0350
0,4580 0,4580 0,4580

14,02 14,02 14,02
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

SITNO GORNJE

Minimum Prosjek Maximum

64 64 64
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
2,602 2,602 2,602
42,60 42,6 42,60

0,689 0,689 0,689
8,12 8,12 8,12
472 472 472
19,0 19 19,0

0,234 0,234 0,234
0,02 0,02 0,02

25,24 25,24 25,24
208 208 208

11,65 11,648 0,00

1,0880 1,0880 1,0880
0,3412 0,3412 0,3412

9,34 9,34 9,34
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2025. - 30.11.2025. 

DUBRAVA

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0016 0,0016 0,0016
0,0007 0,0007 0,0007
1,129 1,129 1,129
75,87 75,87 75,87

0,666 0,666 0,666
8,00 8,00 8,00
576 576 576
18,9 18,9 18,9

0,264 0,264 0,264
0,05 0,05 0,05

26,91 26,91 26,91
209 209 209

11,70 11,704 0,00

1,2960 1,2960 1,2960
0,3132 0,3132 0,3132

18,35 18,35 18,35
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije


	Split-istok

