
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023. 

Mjesto uzorkovanja STOMORKA

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 1 3
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0094 0,0211 0,0373
Nitrit 0,5 mg/l 0,0069 0,0097 0,0167
Nitrat 50 mg/l 0,162 0,583 0,921
Klorid 250 mg/l 7,89 12,86 17,87

5 mg/l O2 0,387 1,956 5,874
pH 6,5-9,5 7,36 7,51 7,63
Elektrovodljivost µS/cm 365 371 374
Temperatura * mjereno u laboratoriju o C 22,0 22,6 23,5
Mutnoca 4 o NTU 0,406 0,645 1,090
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,10 0,10 0,10
Sulfati 250 mg/l 12,54 15,23 18,27
Ukupna tvrdoća mg/l 167 182 203
Ukupna tvrdoća oNJ 9,35 10,19 11,37

TOC mg/l 1,2780 1,3370 1,4420
Ukupni N mg/l 0,3015 0,3212 0,3323

Utrošak KMn04



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Klorid 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm
Temperatura * mjereno u laboratoriju o C
Mutnoca 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N mg/l

Utrošak KMn04

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023. 

MASLINICA

Minimum Prosjek Maximum

0 14 30
0 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0088 0,0143 0,0270
0,0069 0,0094 0,0150
0,352 0,611 1,115
8,24 15,91 19,25

0,581 4,954 7,316
7,36 7,50 7,80
366 379 396
21,7 22,7 23,6

0,207 0,377 0,694
0,00 0,04 0,10

14,46 17,57 20,02
167 188 229
9,35 10,50 12,82

0,9717 1,0636 1,1610
0,3148 0,3350 0,3561



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Klorid 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm
Temperatura * mjereno u laboratoriju o C
Mutnoca 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N mg/l

Utrošak KMn04

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023. 

ROGAČ

Minimum Prosjek Maximum

83 83 83
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0231 0,0231 0,0231
0,0077 0,0077 0,0077
1,250 1,250 1,250
8,42 8,42 8,42

0,666 0,666 0,666
7,72 7,72 7,72
376 376 376
22,1 22,1 22,1

0,935 0,935 0,935
0,02 0,02 0,02

14,08 14,08 14,08
167 167 167
9,35 9,35 9,35

1,3240 1,3240 1,3240
0,3597 0,3597 0,3597


	Otok Šolta

