
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

Mjesto uzorkovanja JADRO (sirova voda)

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 10 94 300
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 7 34 100
E. coli 0 broj/100 ml 2 14 38
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 41 75 147
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 8 24
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 2,4 8
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0,51 3,1

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0000 0,0077 0,0453
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0031 0,0120
Nitrati 50 mg/l 2,125 2,488 2,814
Kloridi 250 mg/l 4,60 6,02 7,90

5 mg/l O2 0,395 0,724 0,906
pH 6,5-9,5 7,07 7,11 7,53
Elektrovodljivost µS/cm 408 422,75 454

°C 12,2 12,3 12,6
Mutnoća 4 o NTU 0,719 1,720 3,250
Sulfati 250 mg/l 2,94 4,29 7,00
Ukupna tvrdoća mg/l 255 285 334
Ukupna tvrdoća oNJ 14,28 15,96 18,70

TOC mg/l 0,932 1,2608 1,3370
Ukupni N (dušik) mg/l 0,5178 0,5482 0,5955

Metali
Željezo 200 1,75 7,09 19,22
Aluminij 200 van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Boja 20 mg/L Pt - Co 5,57 14,19 30,12

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l
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