
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

Mjesto uzorkovanja KAŠTEL STARI

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 1,5 3
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0000 0,0049 0,0139
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0053 0,0261
Nitrati 50 mg/l 1,965 2,335 2,806
Kloridi 250 mg/l 4,81 7,26 10,07

5 mg/l O2 0,596 0,627 0,651
pH 6,5-9,5 7,30 7,42 7,50
Elektrovodljivost µS/cm 391 416 442

°C 17,1 18,3 18,9
Mutnoća 4 o NTU 0,644 2,033 4,120
Slobodni klor 0,50 mg/L 0,30 0,32 0,33
Sulfati 250 mg/l 2,45 5,30 7,98
Ukupna tvrdoća mg/l 198 277 327
Ukupna tvrdoća oNJ 11,09 15,51 18,31

TOC mg/l 0,9492 1,0390 1,1270
Ukupni N (dušik) mg/l 0,4777 0,5314 0,5832

Metali
Željezo 200 8,44 15,32 30,91
Aluminij 200 van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Boja 20 mg/L Pt - Co 5,82 18,10 40,86

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,50 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

KAŠTEL SUĆURAC

Minimum Prosjek Maximum

0 1,33 3
0 0,67 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0018 0,0409 0,1458
0,0000 0,0006 0,0015
2,318 2,530 2,717
5,45 7,30 9,78

0,627 0,769 0,930
7,10 7,24 7,37
407 425 445
16,2 17,9 18,9

0,821 1,862 3,710
0,33 0,35 0,35
3,00 5,29 7,79
251 294 327

14,06 16,45 18,31

1,0810 1,1960 1,3020
0,5411 0,5713 0,6019

5,97 18,52 48,94
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

6,53 25,67 67,66



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,50 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

KAŠTEL KAMBELOVAC

Minimum Prosjek Maximum

0 1,33 3
0 0,33 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0123 0,0358
0,0004 0,0027 0,0056
2,405 2,543 2,716
5,53 6,74 8,06

0,519 0,583 0,666
7,30 7,36 7,40
414 424 436
17,4 18,0 18,9

0,636 1,615 2,890
0,31 0,33 0,35
3,25 4,76 6,63
254 288 330

14,22 16,11 18,48

0,9209 1,0329 1,2260
0,5567 0,5726 0,5847

4,04 7,81 10,70
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

6,02 14,90 30,03



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,50 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

KAŠTEL GOMILICA

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 1 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0013 0,0039
0,0000 0,0063 0,0103
2,461 2,483 2,519
5,71 6,75 8,02

0,542 0,568 0,596
7,15 7,23 7,30
419 426 436
16,9 18,3 19,4

0,808 1,626 2,640
0,20 0,26 0,33
3,36 4,84 6,53
301 320 336

16,86 17,92 18,82

0,9340 1,0445 1,2350
0,5572 0,5751 0,5911

5,72 15,97 30,06
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

7,18 14,96 25,16



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,50 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

KAŠTEL LUKŠIĆ

Minimum Prosjek Maximum

0 0,67 2
0 1,67 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0036 0,0107
0,0000 0,0021 0,0063
2,493 2,498 2,507
5,65 6,87 8,34

0,472 0,572 0,643
7,32 7,35 7,42
419 426 436
17,1 18,3 19,3

0,733 1,691 2,680
0,30 0,32 0,35
3,36 5,26 6,47
305 320 333

17,08 17,92 18,65

0,9079 1,0845 1,3600
0,5593 0,5769 0,5924

5,24 10,80 18,08
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

14,19 20,76 24,88


	Kaštela

