
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

Mjesto uzorkovanja SOLIN (ŠKOLA)

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0,33 1
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0,33 1
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0000 0,0127 0,0382
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0032 0,0070
Nitrati 50 mg/l 2,336 2,460 2,665
Kloridi 250 mg/l 5,31 6,42 7,94

5 mg/l O2 0,542 0,674 0,744
pH 6,5-9,5 7,28 7,34 7,38
Elektrovodljivost µS/cm 412 422 435

°C 17,7 18,1 18,8
Mutnoća 4 o NTU 1,050 1,440 2,180
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,30 0,30 0,30
Sulfati 250 mg/l 3,03 4,41 6,34
Ukupna tvrdoća mg/l 252 289 335
Ukupna tvrdoća oNJ 14,11 16,18 18,76

TOC mg/l 0,9510 0,9944 1,0760
Ukupni N (dušik) mg/l 0,5503 0,5605 0,5806

Metali
Željezo 200 12,29 26,85 37,13
Aluminij 200 van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Boja 20 mg/L Pt - Co 8,77 13,47 22,01

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

VRANJIC

Minimum Prosjek Maximum

1 2,67 4
0 1,75 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0040 0,0113
0,0000 0,0004 0,0018
2,008 2,353 2,752
4,81 7,13 9,78

0,449 0,644 0,821
7,34 7,44 7,52
390 412 437
17,5 18,3 19,5

0,815 1,817 3,720
0,25 0,31 0,35
2,48 5,00 7,41
208 285 337

11,65 15,95 18,87

1,0750 1,2060 1,3800
0,4810 0,5481 0,5887

12,29 25,40 49,00
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

6,77 17,01 38,82



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

SVETI KAJO

Minimum Prosjek Maximum

0 1,67 3
0 1,25 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0054 0,0139
0,0000 0,0001 0,0007
2,009 2,319 2,594
4,82 7,25 9,92

0,573 0,700 0,930
7,21 7,32 7,52
400 418 443
16,5 18,0 18,9

0,905 2,284 4,780
0,31 0,33 0,35
2,49 5,18 8,19
200 284 340

11,20 15,92 19,04

1,0250 1,1162 1,2550
0,4870 0,5380 0,5898

5,16 15,49 34,51
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

6,80 21,80 50,08



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

MRAVINCE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
4 4 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0075 0,0150
0,0000 0,0010 0,0020
2,432 2,539 2,646
6,86 8,37 9,87

0,643 0,663 0,682
7,30 7,40 7,49
419 431 442
18,1 18,6 19,1

0,697 1,364 2,030
0,33 0,33 0,33
4,22 6,36 8,50
290 301 311

16,24 16,83 17,42

1,2140 1,2750 1,3360
0,5504 0,5680 0,5855

3,24 7,40 11,56
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

5,11 11,96 18,80



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

KUČINE

Minimum Prosjek Maximum

0 2,5 5
1 1,5 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0113 0,0129 0,0150
0,0022 0,0033 0,0045
2,216 2,341 2,539
5,72 6,98 8,44

0,449 0,619 0,813
7,39 7,53 7,60
349 388 414
16,4 16,9 17,8

0,988 1,819 3,310
0,30 0,31 0,33
3,58 4,95 6,10
261 283 322

14,62 15,85 18,03

1,1810 1,2713 1,4300
0,5245 0,5747 0,6330

3,93 13,12 27,60
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

10,51 22,90 42,68



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

KLIS

Minimum Prosjek Maximum

0 3 6
1 1,67 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0082 0,0144
0,0000 0,0012 0,0029
2,092 2,422 2,692
5,51 7,22 9,62

0,612 0,739 0,968
7,57 7,61 7,64
393 414 439
16,0 18,0 18,9

0,722 1,880 3,910
0,25 0,31 0,33
3,09 5,14 7,86
251 283 319

14,06 15,86 17,86

1,0500 1,1996 1,3520
0,5024 0,5472 0,6018

4,78 23,00 77,92
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

6,40 22,69 63,88


	Solin

