
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

Mjesto uzorkovanja TROGIR

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0,33 1
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0,5 1
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0000 0,0079 0,0231
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0007 0,0017
Nitrati 50 mg/l 1,897 2,328 2,754
Kloridi 250 mg/l 4,96 7,26 9,99

5 mg/l O2 0,534 0,609 0,697
pH 6,5-9,5 7,31 7,38 7,43
Elektrovodljivost µS/cm 405 421 442

°C 16,9 18,1 18,5
Mutnoća 4 o NTU 0,798 2,559 7,680
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,20 0,29 0,32
Sulfati 250 mg/l 2,45 5,25 7,91
Ukupna tvrdoća mg/l 199 281 333
Ukupna tvrdoća oNJ 11,14 15,72 18,65

TOC mg/l 0,9179 1,0492 1,1500
Ukupni N (dušik) mg/l 0,4697 0,5338 0,5855

Metali
Željezo 200 9,82 33,16 77,90
Aluminij 200 van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Boja 20 mg/L Pt - Co 6,81 25,30 82,71

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

SLATINE

Minimum Prosjek Maximum

0 0,67 2
0 0,5 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0090 0,0228
0,0000 0,0008 0,0028
1,941 2,350 2,679
4,86 7,27 10,04

0,356 0,538 0,620
7,36 7,43 7,50
389 417 443
17,6 18,7 19,5

0,505 1,628 3,700
0,25 0,30 0,33
2,45 5,47 7,65
197 274 324

11,03 15,37 18,14

0,9933 1,0797 1,2050
0,4794 0,5371 0,5803

4,20 13,92 26,29
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

4,11 15,23 37,00



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

OKRUG

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0082 0,0140 0,0229
0,0000 0,0105 0,0314
2,136 2,384 2,587
5,20 6,25 7,23

0,596 0,700 0,860
7,50 7,53 7,59
400 415 431
17,7 18,3 19,0

0,820 1,858 3,770
0,20 0,25 0,30
2,92 4,10 5,58
250 288 330

14,00 16,15 18,48

1,0950 1,1217 1,1540
0,5248 0,5643 0,6009

8,84 22,73 48,90
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

9,72 27,42 55,05



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

MEDENA

Minimum Prosjek Maximum

0 0,33 1
0 2,67 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0038 0,0113
0,0000 0,0010 0,0019
2,264 2,436 2,584
5,27 6,45 7,72

0,472 0,508 0,565
7,47 7,48 7,50
419 424 433
18,1 18,7 19,3

0,874 1,725 2,890
0,20 0,25 0,30
3,04 4,51 6,37
299 320 339

16,74 17,92 18,98

0,9090 1,0517 1,2480
0,5232 0,5559 0,5944

8,63 12,60 19,30
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

8,56 50,34 114,20


	Trogir

