
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

Mjesto uzorkovanja ŠKRAPE

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 3,67 8
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 1,5 3
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0000 0,0056 0,0146
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0003 0,0012
Nitrati 50 mg/l 2,012 2,313 2,662
Kloridi 250 mg/l 4,64 7,04 9,87

5 mg/l O2 0,527 0,615 0,852
pH 6,5-9,5 7,24 7,37 7,44
Elektrovodljivost µS/cm 395 417 443

°C 17,0 18,1 18,8
Mutnoća 4 o NTU 1,190 2,482 5,010
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,31 0,32 0,33
Sulfati 250 mg/l 2,51 5,06 7,90
Ukupna tvrdoća mg/l 200 277 327
Ukupna tvrdoća oNJ 11,20 15,52 18,31

TOC mg/l 1,0080 1,0920 1,1480
Ukupni N (dušik) mg/l 0,5000 0,5412 0,5940

Metali
Željezo 200 13,92 33,00 60,13
Aluminij 200 van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Boja 20 mg/L Pt - Co 10,81 26,60 56,39

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

LORA

Minimum Prosjek Maximum

0 0,67 2
0 1,25 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0069 0,0176
0,0000 0,0005 0,0017
1,984 2,356 2,660
4,72 7,17 9,91

0,449 0,681 0,883
7,29 7,36 7,38
400 421 444
17,2 18,2 19,1

0,727 1,629 3,240
0,30 0,32 0,35
2,37 5,24 8,09
200 278 327

11,20 15,56 18,31

0,9922 1,0812 1,1510
0,4739 0,5414 0,5991

7,59 15,48 32,36
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

5,90 14,23 32,57



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

KMAN

Minimum Prosjek Maximum

4 4 4
1 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0143 0,0285
0,0000 0,0003 0,0005
2,302 2,480 2,657
6,21 8,08 9,95

0,930 0,965 0,999
7,37 7,41 7,45
413 429 444
17,8 17,9 18,0

0,642 1,356 2,070
0,33 0,33 0,33
3,58 7,63 11,67
292 298 303

16,35 16,66 16,97

1,0070 1,0070 1,0070
0,5384 0,5622 0,5859

7,34 13,44 19,53
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

5,56 12,24 18,92



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

MANUŠ

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
2 2 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0101 0,0202
0,0000 0,0010 0,0019
2,295 2,453 2,611
6,02 7,77 9,51

0,689 0,689 0,689
7,38 7,38 7,38
410 426 442
17,8 18,3 18,8

0,490 1,235 1,980
0,30 0,30 0,30
3,45 5,71 7,97
285 293 300

15,96 16,38 16,80

1,0840 1,0920 1,1000
0,5460 0,5636 0,5811

11,81 19,01 26,21
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

3,79 10,72 17,64



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

KOCUNAR

Minimum Prosjek Maximum

1 5,5 10
0 1,33 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0039 0,0117
0,0000 0,0068 0,0203
2,048 2,304 2,614
4,80 6,49 7,35

0,527 0,614 0,720
6,95 7,20 7,40
396 408 430
17,2 18,3 19,2

0,935 2,405 4,740
0,31 0,33 0,35
2,49 4,83 6,10
204 262 322

11,42 14,67 18,03

0,9824 1,0691 1,1490
0,4950 0,5247 0,5729

8,57 23,20 47,88
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

7,48 21,40 44,47



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

VAROŠ

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,67 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0061 0,0182
0,0000 0,0007 0,0022
2,030 2,262 2,457
6,56 7,61 8,47

0,565 0,710 0,914
7,40 7,42 7,44
400 414 425
17,3 18,6 19,5

0,841 1,827 3,700
0,25 0,28 0,30
4,67 5,57 6,91
203 265 321

11,37 14,82 17,98

0,9439 1,0300 1,0930
0,4826 0,5226 0,5551

16,29 26,45 42,95
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

6,21 17,78 40,54



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

BAČVICE

Minimum Prosjek Maximum

3 3,5 4
0 0,5 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0154 0,0358
0,0000 0,0008 0,0026
2,237 2,443 2,607
6,14 7,63 10,35

0,550 0,628 0,744
7,20 7,39 7,78
393 417 438
18,1 18,6 19,4

0,808 1,224 2,000
0,35 0,35 0,35
3,61 5,75 8,24
255 301 335

14,28 16,83 18,76

0,9746 1,2692 1,4550
0,5092 0,5435 0,5912

6,82 8,87 10,67
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

5,40 9,99 17,07



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

GRIPE

Minimum Prosjek Maximum

0 2,67 6
3 3,67 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0101 0,0180
0,0000 0,0039 0,0158
2,128 2,377 2,638
5,15 7,07 9,97

0,627 0,703 0,798
7,21 7,34 7,41
398 418 444
16,8 17,8 19,0

0,597 1,857 2,830
0,30 0,34 0,35
3,20 5,25 8,78
257 291 329

14,39 16,30 18,42

1,0710 1,2528 1,3800
0,5118 0,5537 0,6138

5,37 18,94 30,53
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

5,49 17,12 34,51



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

PUJANKE

Minimum Prosjek Maximum

2 3 4
1 3 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0094 0,0129
0,0000 0,0018 0,0041
2,265 2,447 2,682
5,35 7,18 10,06

0,480 0,738 0,875
7,19 7,29 7,41
402 423 445
16,7 17,8 18,7

0,624 1,845 3,520
0,25 0,32 0,35
2,95 5,24 8,60
263 297 316

14,73 16,60 17,70

1,1800 1,2805 1,4220
0,5298 0,5599 0,5893

6,18 15,93 34,61
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

4,92 17,03 30,34



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

BLATINE

Minimum Prosjek Maximum

0 2 5
3 4,33 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0092 0,0148
0,0000 0,0018 0,0037
2,220 2,417 2,565
5,33 7,12 9,75

0,488 0,732 0,868
7,23 7,30 7,40
403 424 444
16,7 18,0 18,9

0,621 1,786 3,240
0,20 0,29 0,33
3,01 5,11 8,01
259 297 327

14,50 16,65 18,31

1,1970 1,2538 1,3350
0,5485 0,5712 0,5911

5,26 24,96 72,70
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

5,30 30,25 83,87



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

PODSTRANA G.

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0009 0,0067 0,0124
0,0007 0,0013 0,0018
6,082 6,370 6,657
11,41 11,56 11,71

0,527 0,725 0,922
7,48 7,56 7,63
339 340 341
17,9 18,2 18,4

0,270 0,283 0,295
0,35 0,35 0,35
6,86 6,98 7,10
207 215 222

11,59 12,01 12,43

0,9530 0,9780 1,0030
1,3110 1,3655 1,4200

1,14 1,50 1,85
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,74 3,92 6,09



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

PODSTRANA

Minimum Prosjek Maximum

0 1,5 3
0 0,67 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0012 0,0105 0,0246
0,0000 0,0016 0,0027
2,098 2,291 2,610
5,28 6,32 7,25

0,534 0,653 0,813
7,31 7,38 7,44
401 413 434
17,0 18,1 18,8

0,726 1,545 2,590
0,31 0,32 0,33
3,31 4,66 5,92
240 276 318

13,44 15,44 17,81

1,0330 1,1605 1,2850
0,5078 0,5397 0,5787

3,76 15,73 34,24
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

9,43 17,88 32,44



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

BRODARICA

Minimum Prosjek Maximum

0 0,67 1
0 17,67 49
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0284 0,1000
0,0000 0,0003 0,0017
2,203 2,468 2,707
5,55 7,27 9,69

0,689 0,785 0,883
7,33 7,38 7,44
359 413 442
17,3 18,6 19,6

0,479 1,129 2,010
0,33 0,34 0,35
3,07 5,34 8,09
258 293 333

14,45 16,40 18,65

1,1650 1,4022 1,6030
0,5174 0,5733 0,7004

5,32 9,67 14,37
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

3,67 9,81 20,01



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

SUĆIDAR

Minimum Prosjek Maximum

3 3 3
6 6 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0024 0,0024 0,0024
0,0019 0,0019 0,0019
2,440 2,440 2,440
6,33 6,33 6,33

0,845 0,845 0,845
7,36 7,36 7,36
418 418 418
17,7 17,7 17,7

1,870 1,870 1,870
0,33 0,33 0,33
4,26 4,26 4,26
289 289 289

16,18 16,18 16,18

1,3120 1,3120 1,3120
0,5609 0,5609 0,5609

14,06 14,06 14,06
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

12,71 12,71 12,71



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

LOVRET

Minimum Prosjek Maximum

2 3 2
7 7 7
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0066 0,0077 0,0088
0,0000 0,0006 0,0012
2,443 2,521 2,598
6,62 8,34 10,06

0,620 0,794 0,968
7,47 7,49 7,51
418 431 444
17,0 17,4 17,7

0,501 1,981 3,460
0,33 0,33 0,33
4,37 6,19 8,00
287 303 319

16,07 16,97 17,86

1,0660 1,1750 1,2840
0,5482 0,5698 0,5914

6,30 17,34 28,37
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

3,39 15,34 27,30



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

PLOKITE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
2 2,5 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0041 0,0161 0,0281
0,0000 0,0034 0,0068
2,588 2,620 2,652
5,26 6,48 7,69

0,643 0,686 0,728
7,34 7,36 7,38
410 421 432
18,4 18,9 19,3

0,740 1,430 2,120
0,30 0,33 0,35
3,01 4,65 6,29
258 298 337

14,45 16,66 18,87

1,0620 1,0860 1,1100
0,5312 0,5576 0,5839

9,59 15,98 22,36
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

7,42 15,08 22,73



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

SKALICE

Minimum Prosjek Maximum

1 1 1
2 2 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0004 0,0147 0,0279
0,0000 0,0001 0,0004
2,178 2,416 2,621
5,34 6,56 7,78

0,604 0,774 0,906
7,36 7,42 7,51
398 412 432
15,5 17,7 19,3

0,636 1,332 2,320
0,33 0,34 0,35
3,26 4,86 6,28
250 277 321

14,00 15,53 17,98

1,1490 1,1657 1,1930
0,5140 0,5516 0,5919

7,80 17,80 28,50
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

6,83 13,94 23,52



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

TRSTENIKE

Minimum Prosjek Maximum

2 2 2
1 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0027 0,0055 0,0082
0,0000 0,0008 0,0015
2,550 2,617 2,683
6,47 8,09 9,70

0,604 0,709 0,813
7,37 7,38 7,38
419 433 446
16,6 17,2 17,7

0,579 1,545 2,510
0,30 0,32 0,33
4,19 6,14 8,08
288 298 308

16,13 16,69 17,25

1,0570 1,1200 1,1830
0,5557 0,5732 0,5907

2,45 5,93 9,40
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

3,78 8,71 13,64



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

KRIŽINE

Minimum Prosjek Maximum

0 0,5 1
0 1 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0064 0,0237 0,0482
0,0000 0,0010 0,0031
2,176 2,435 2,733
5,22 6,67 8,21

0,604 0,726 0,798
7,36 7,45 7,57
399 414 435
15,6 17,9 19,2

0,767 1,347 2,350
0,25 0,29 0,31
3,18 4,88 6,70
255 281 333

14,28 15,75 18,65

1,1140 1,1553 1,1820
0,5270 0,5530 0,5919

4,80 9,46 18,18
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

7,84 14,37 27,32



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

ZENTA

Minimum Prosjek Maximum

0 0,33 1
0 0,33 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0202 0,0605
0,0000 0,0030 0,0080
2,405 2,523 2,695
5,69 6,78 8,34

0,565 0,601 0,635
7,24 7,31 7,35
411 421 432
18,7 19,1 19,7

0,675 1,455 2,250
0,30 0,30 0,31
3,84 4,99 6,78
266 297 341

14,90 16,65 19,10

1,2270 1,4443 1,8100
0,5369 0,5585 0,5740

5,30 9,01 12,79
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

5,10 12,49 20,60



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

KAMEN

Minimum Prosjek Maximum

0 2,33 6
0 0,67 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0132 0,0395
0,0000 0,0017 0,0040
2,435 2,586 2,875
5,51 6,79 8,38

0,534 0,576 0,651
7,15 7,22 7,29
415 422 436
18,2 18,7 19,2

0,664 1,501 2,440
0,31 0,32 0,33
3,24 4,88 6,95
264 295 336

14,78 16,50 18,82

1,0260 1,1137 1,2290
0,5530 0,5621 0,5694

4,22 8,71 13,06
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

4,91 12,34 20,38



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

BOL

Minimum Prosjek Maximum

0 1,33 3
0 1,33 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0113 0,0339
0,0000 0,0013 0,0034
2,412 2,533 2,709
5,37 6,84 8,59

0,449 0,612 0,844
7,27 7,35 7,39
416 424 436
18,2 18,6 19,0

0,794 1,585 2,710
0,33 0,34 0,35
3,03 5,71 7,09
255 286 327

14,28 16,02 18,31

1,0180 1,1150 1,2380
0,5766 0,5836 0,5920

5,76 13,26 24,59
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

6,84 13,61 23,69



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

BRDA

Minimum Prosjek Maximum

0 2,67 7
0 0,67 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0089 0,0267
0,0000 0,0010 0,0022
2,394 2,516 2,729
5,34 6,64 8,11

0,449 0,545 0,720
7,19 7,23 7,28
421 426 436
18,1 18,6 19,0

0,665 1,872 2,500
0,33 0,34 0,35
3,00 4,54 6,56
254 287 322

14,22 16,09 18,03

0,9741 1,0374 1,1580
0,5643 0,5746 0,5863

4,45 14,16 19,74
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

5,62 16,38 22,80



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

VISOKA

Minimum Prosjek Maximum

0 6 14
1 1,67 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0158 0,0473
0,0000 0,0011 0,0027
2,458 2,700 3,088
5,40 6,70 8,32

0,488 0,565 0,697
7,23 7,30 7,38
417 426 438
17,8 18,3 19,0

0,782 1,844 3,540
0,33 0,34 0,35
3,37 4,84 7,00
250 288 332

14,00 16,11 18,59

0,9535 1,0928 1,2360
0,5535 0,5707 0,5839

4,85 34,03 87,65
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

5,98 16,46 32,58



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

ŽNJAN

Minimum Prosjek Maximum

0 3,67 7
0 0,67 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0112 0,0334
0,0000 0,0017 0,0040
2,433 2,557 2,714
5,44 6,74 8,42

0,550 0,654 0,823
7,33 7,38 7,43
416 424 436
18,1 18,4 18,9

0,813 1,551 2,440
0,25 0,28 0,30
3,21 4,63 6,69
254 287 326

14,22 16,05 18,26

0,8630 0,9710 1,0780
0,5564 0,5692 0,5762

11,94 20,17 25,67
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

7,30 13,69 23,12



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

MEJAŠI

Minimum Prosjek Maximum

0 2,33 4
0 1 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0106 0,0312
0,0009 0,0048 0,0087
2,424 2,542 2,671
5,20 6,49 8,11

0,596 0,640 0,697
7,23 7,31 7,41
417 425 437
18,0 18,4 18,9

0,678 1,463 2,360
0,31 0,32 0,33
3,10 4,63 6,63
251 287 330

14,06 16,05 18,48

0,9253 0,9880 1,1060
0,5555 0,5765 0,5907

4,62 10,26 17,18
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

5,87 13,09 23,08



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

SPINUT

Minimum Prosjek Maximum

1 1 1
1 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000
0,0020 0,0020 0,0020
2,416 2,416 2,416
6,80 6,80 6,80

0,542 0,542 0,542
7,37 7,37 7,37
417 417 417
19,0 19,0 19,0

1,720 1,720 1,720
0,20 0,20 0,20
4,14 4,14 4,14
334 334 334

18,70 18,70 18,70

1,1710 1,1710 1,1710
0,5611 0,5611 0,5611

10,07 10,07 10,07
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

14,62 14,62 14,62



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

MEJE

Minimum Prosjek Maximum

1 1,5 2
1 1,5 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0057 0,0076 0,0095
0,0000 0,0007 0,0014
2,393 2,490 2,587
6,45 7,53 8,60

0,480 0,523 0,565
7,10 7,20 7,30
413 422 431
18,8 19,5 20,1

1,060 1,990 2,920
0,20 0,27 0,33
3,83 5,56 7,29
302 320 337

16,91 17,89 18,87

0,9064 1,1727 1,4390
0,5429 0,5704 0,5978

7,59 11,05 14,50
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

7,07 15,51 23,96



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

STOBREČ

Minimum Prosjek Maximum

0 0,67 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0025 0,0039
0,0000 0,0013 0,0031
2,445 2,468 2,508
5,28 6,71 8,20

0,434 0,493 0,534
7,14 7,19 7,21
415 424 435
17,2 18,5 19,5

0,914 1,588 1,980
0,20 0,25 0,31
3,10 4,76 6,51
304 325 343

17,02 18,22 19,21

0,9419 1,0730 1,1600
0,5644 0,5697 0,5770

9,17 13,51 18,89
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

9,18 12,99 15,28



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

SIROBUJA

Minimum Prosjek Maximum

1 1 1
1 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000
0,0009 0,0009 0,0009
2,478 2,478 2,478
6,60 6,60 6,60

0,581 0,581 0,581
7,36 7,36 7,36
422 422 422
18,4 18,4 18,4

1,380 1,380 1,380
0,30 0,30 0,30
4,38 4,38 4,38
342 342 342

19,15 19,15 19,15

1,0200 1,0200 1,0200
0,5601 0,5601 0,5601

6,68 6,68 6,68
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

11,94 11,94 11,94



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

NESLANOVAC

Minimum Prosjek Maximum

0 4 8
0 3 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0050 0,0099
0,0000 0,0020 0,0040
2,493 2,592 2,691
5,62 6,62 7,61

0,410 0,449 0,488
7,23 7,32 7,40
413 424 434
17,5 18,3 19,1

1,640 2,015 2,390
0,33 0,33 0,33
3,41 4,71 6,00
296 310 323

16,58 17,33 18,09

0,9260 1,0225 1,1190
0,5622 0,5684 0,5745

14,46 32,61 50,75
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

12,42 17,08 21,74



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

RAVNE NJIVE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
3 3 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000
0,0009 0,0009 0,0009
2,542 2,542 2,542
6,68 6,68 6,68

0,596 0,596 0,596
7,30 7,30 7,30
423 423 423
18,9 18,9 18,9

1,160 1,160 1,160
0,32 0,32 0,32
4,76 4,76 4,76
333 333 333

18,65 18,65 18,65

0,9710 0,9710 0,9710
0,5516 0,5516 0,5516

5,57 5,57 5,57
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

115,07 115,07 115,07



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

MERTOJAK

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 2,33 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0046 0,0104 0,0133
0,0000 0,0013 0,0026
2,508 2,551 2,613
5,39 6,64 7,88

0,527 0,589 0,697
7,44 7,49 7,52
416 426 438
17,7 18,8 19,4

0,796 1,685 2,610
0,25 0,29 0,33
3,23 5,18 6,90
296 314 331

16,58 17,57 18,54

0,8437 0,9808 1,1130
0,5671 0,5917 0,6355

10,34 15,39 23,63
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

7,09 15,35 24,40



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2025. - 31.12.2025. 

PAZDIGRAD

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 2,5 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0077 0,0138 0,0199
0,0000 0,0019 0,0037
2,562 2,583 2,604
5,49 6,82 8,15

0,364 0,430 0,496
7,35 7,44 7,53
418 427 436
17,6 18,5 19,3

0,629 1,175 1,720
0,20 0,27 0,33
3,52 5,14 6,75
301 310 318

16,86 17,33 17,81

0,9464 1,0112 1,0760
0,5773 0,5791 0,5809

3,83 8,38 12,92
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

4,35 8,89 13,42


	Split

