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Mjesto uzorkovanja

JADRO (sirova vod

Mikrobioloski pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C
Broj kolonija na 36 °C

E. coli

Ukupni koliformi
Enterokoki

Clostridium perfringens
Pseudomonas aeruginosa

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji

Amonij

Nitriti

Nitrati

Kloridi

Utro3ak KMnO,
pH
Elektrovodljivost
Temperatura *mjereno u laboratoriju
Mutnoca

Sulfati

Ukupna tvrdoca
Ukupna tvrdoca

TOC
Ukupni N (dusik)

Metali
Zeljezo

Aluminij

Boja

MDK

100 broj/1 ml
100 broj/1 ml
0 broj/100 ml
0 broj/100 ml
0 broj/100 ml
0 broj/100 ml
0 broj/100 ml

0,5 mg/|
0,5 mg/|

50 mg/|
250 mg/I

5mg/l 02
6,5-9,5

uS/cm
°C

40 NTU

250 mg/I

mg/I
oNJ

mg/I
mg/I

200 pg/l
200 pg/|

20 mg/L Pt - Co

Minimum Prosjek
7 23
10
1 4
7,5 44
0
0
0
0,0226 0,0392
0,0000 0,0000
1,550 2,678
7,85 9,07
0,449 0,742
7,38 7,42
450 460,25
13,4 13,6
0,293 0,338
12,17 14,36
242 264
13,55 14,77
0,881 1,0331
0,5645 0,5813
0,02 2,10
7,40 28,51
0,31 9,49
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Maximum

Mikrobioloski pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 40
Broj kolonija na 36 °C 50
E. coli 20
Ukupni koliformi 105
Enterokoki 4
Clostridium perfringens 2
Pseudomonas aeruginosa 0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,0851
Nitriti 0,0000
Nitrati 2,916
Kloridi 10,89
Utro3ak KMnO, 1,030
pH 7,50
Elektrovodljivost 467
Temperatura *mjereno u laboratoriju 13,7
Mutnoca 0,386
Sulfati 18,20
Ukupna tvrdoca 316
Ukupna tvrdoca 17,70
TOC 1,2310
Ukupni N (dusik) 0,6143
Metali
Zeljezo 2,56
Aluminij 45,70
Boja 29,74
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