
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

Mjesto uzorkovanja KAŠTEL STARI

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0,2 1
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0000 0,0014 0,0046
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0010 0,0048
Nitrati 50 mg/l 2,583 2,825 3,429
Kloridi 250 mg/l 20,82 22,87 26,25

5 mg/l O2 0,573 0,956 1,681
pH 6,5-9,5 7,63 7,70 7,74
Elektrovodljivost µS/cm 474 481,2 491

°C 22,8 24,2 25,0
Mutnoća 4 o NTU 0,226 0,271 0,312
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,30 0,32 0,33
Sulfati 250 mg/l 5,44 19,15 23,54
Ukupna tvrdoća mg/l 233 254 272
Ukupna tvrdoća oNJ 13,05 14,21 15,23

TOC mg/l 0,8835 0,9636 1,0460
Ukupni N (dušik) mg/l 0,5457 0,5777 0,5947

Metali
Željezo 200 3,12 5,83 9,55
Aluminij 200 1,03 6,04 11,05

Boja 20 mg/L Pt - Co 0,24 1,45 2,52

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

KAŠTEL SUĆURAC

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,5 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0046 0,0170
0,0000 0,0000 0,0000
2,347 2,646 2,859
21,14 22,71 24,63

0,565 0,924 1,464
7,54 7,60 7,71
475 479 485
23,1 23,6 24,7

0,282 0,550 0,755
0,35 0,35 0,35

21,26 25,84 33,05
234 254 265

13,10 14,22 14,84

1,0790 1,1230 1,1670
0,5705 0,5793 0,5881

1,44 4,29 11,67
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

2,48 4,38 7,16



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

KAŠTEL KAMBELOVAC

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0019 0,0062 0,0105
0,0000 0,0000 0,0001
2,484 2,693 2,821
21,22 22,80 24,74

0,573 0,699 0,829
7,58 7,64 7,68
475 480 486
22,2 22,7 23,0

0,227 0,255 0,281
0,33 0,33 0,33

20,10 22,80 24,81
226 257 279

12,66 14,39 15,62

0,9266 0,9420 0,9574
0,5644 0,5648 0,5651

1,93 2,70 3,83
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

2,21 2,51 2,77



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

KAŠTEL GOMILICA

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0032 0,0064 0,0089
0,0000 0,0000 0,0000
2,273 2,609 2,846
21,88 22,67 24,08

0,705 0,798 0,891
7,59 7,62 7,64
475 477 479
23,4 23,6 23,8

0,283 0,384 0,461
0,30 0,32 0,35

19,79 22,33 24,92
212 231 242

11,87 12,94 13,55

0,6538 0,7960 0,9381
0,5409 0,5602 0,5795

1,54 5,54 8,11
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,29 1,68 2,47



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

KAŠTEL LUKŠIĆ

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,5 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0057 0,0103
0,0000 0 0,0000
2,550 2,6785 2,800
21,37 22,8675 25,19

0,720 0,741 0,767
7,64 7,6775 7,71
474 480,25 491
23,0 23,425 23,9

0,219 0,36075 0,502
0,33 0,34 0,35

20,73 23,6525 26,90
219 244 266

12,26 13,66 14,90

0,7484 0,8827 1,0170
0,5639 0,56915 0,5744

1,06 2,98 4,95
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,54 1,82 2,60


	Kaštela

