
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

Mjesto uzorkovanja SOLIN (ŠKOLA)

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 1,25 4
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0030 0,0049 0,0090
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0000 0,0000
Nitrati 50 mg/l 2,483 2,654 2,773
Kloridi 250 mg/l 21,00 22,77 24,94

5 mg/l O2 0,713 0,864 1,092
pH 6,5-9,5 7,57 7,68 7,73
Elektrovodljivost µS/cm 476 480,25 487

°C 23,4 23,7 24,0
Mutnoća 4 o NTU 0,191 0,354 0,479
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,30 0,32 0,33
Sulfati 250 mg/l 20,23 22,90 24,43
Ukupna tvrdoća mg/l 232 254 266
Ukupna tvrdoća oNJ 12,99 14,20 14,90

TOC mg/l 0,8836 0,9958 1,1080
Ukupni N (dušik) mg/l 0,5503 0,5590 0,5677

Metali
Željezo 200 15,48 22,29 33,47
Aluminij 200 van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Boja 20 mg/L Pt - Co 1,34 2,31 4,26

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

VRANJIC

Minimum Prosjek Maximum

0 1,6 8
0 0,6 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0019 0,0065
0,0000 0,0000 0,0000
2,086 2,533 2,801
21,27 23,25 25,66

0,457 0,906 1,433
7,62 7,69 7,80
476 484,6 499
23,1 24,5 25,3

0,218 0,245 0,274
0,30 0,31 0,33

21,02 23,45 25,13
242 260 278

13,55 14,54 15,57

1,1720 1,4157 1,7260
0,4884 0,5330 0,5597

1,27 3,05 4,20
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,22 1,44 1,82



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

SVETI KAJO

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0013 0,0032
0,0000 0,0000 0,0000
2,581 2,762 3,241
20,18 23,02 26,29

0,426 0,934 1,829
7,14 7,49 7,59
474 481,4 490
22,7 24,3 24,9

0,253 0,296 0,360
0,32 0,34 0,35

20,57 23,24 25,32
242 261 288

13,55 14,63 16,13

0,9049 1,0139 1,1500
0,5591 0,5658 0,5710

1,14 6,18 14,39
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,30 1,82 2,36



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

MRAVINCE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,33 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0175 0,0524
0,0000 0,0000 0,0000
2,700 2,822 2,999
21,16 23,83 27,31

0,759 0,919 1,224
7,53 7,58 7,63
475 480 485
20,0 22,1 23,3

0,273 0,275 0,277
0,33 0,34 0,35

21,62 22,79 23,60
244 256 267

13,66 14,35 14,95

1,0540 1,0540 1,0540
0,5595 0,5595 0,5595

2,77 9,83 23,38
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,40 16,64 47,03



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

KUČINE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0,5 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0032 0,0060 0,0087
0,0000 0,0000 0,0000
2,595 2,684 2,772
22,04 23,24 24,44

0,488 0,899 1,309
7,62 7,64 7,65
474 478 482
23,7 24,0 24,2

0,246 0,262 0,278
0,35 0,35 0,35

21,09 23,12 25,15
238 260 282

13,33 14,56 15,79

0,9036 0,9036 0,9036
0,5811 0,5811 0,5811

1,62 2,61 3,60
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,61 1,08 1,54



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

KLIS

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0097 0,0163 0,0287
0,0000 0,0006 0,0030
2,571 2,718 2,808
21,03 23,03 25,37

0,604 0,892 1,224
7,72 7,78 7,85
470 475,6 483
20,2 23,1 24,6

0,252 0,317 0,488
0,20 0,28 0,30

21,12 23,49 25,11
244 262 281

13,66 14,69 15,74

0,8832 0,9242 0,9651
0,5572 0,5583 0,5594

3,24 8,48 25,02
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,51 1,72 2,08


	Solin

