
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

Mjesto uzorkovanja TROGIR

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0000 0,0031 0,0100
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0025 0,0126
Nitrati 50 mg/l 2,501 2,723 2,820
Kloridi 250 mg/l 20,13 22,49 25,25

5 mg/l O2 0,635 0,916 1,441
pH 6,5-9,5 7,60 7,64 7,71
Elektrovodljivost µS/cm 475 480,8 490

°C 22,9 24,2 24,9
Mutnoća 4 o NTU 0,248 0,369 0,721
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,31 0,32 0,33
Sulfati 250 mg/l 20,73 22,92 25,07
Ukupna tvrdoća mg/l 241 256 278
Ukupna tvrdoća oNJ 13,50 14,36 15,57

TOC mg/l 0,8023 0,9307 1,0470
Ukupni N (dušik) mg/l 0,5520 0,5741 0,5908

Metali
Željezo 200 7,34 21,89 61,32
Aluminij 200 35,60 35,60 35,60

Boja 20 mg/L Pt - Co 0,91 2,84 5,92

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

SLATINE

Minimum Prosjek Maximum

0 0,2 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0013 0,0159 0,0385
0,0000 0,0000 0,0000
2,527 2,756 2,874
20,58 23,06 26,77

0,612 0,869 1,658
7,55 7,74 7,85
473 479,4 493
23,2 24,5 25,4

0,242 0,285 0,409
0,30 0,31 0,33

20,61 23,55 25,07
242 267 287

13,55 14,95 16,07

0,8204 0,8838 0,9958
0,5575 0,5676 0,5805

0,08 11,40 35,65
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,35 2,48 4,56



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

OKRUG

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0020 0,0042 0,0096
0,0000 0,0000 0,0000
2,713 2,990 3,340
20,45 22,20 24,26

0,596 0,866 1,131
7,71 7,77 7,90
475 479 485
23,0 23,8 25,0

0,268 0,363 0,574
0,30 0,32 0,33

21,00 23,05 25,44
235 255 264

13,16 14,28 14,78

0,9243 0,9483 0,9723
0,5624 0,5656 0,5687

2,02 5,33 11,34
11,41 11,41 11,41

0,58 1,58 2,24



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

MEDENA

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0058 0,0104 0,0141
0,0000 0,0000 0,0000
2,606 2,927 3,218
20,99 22,48 23,44

0,643 0,674 0,728
7,69 7,75 7,81
476 479,75 487
23,3 23,7 24,0

0,271 0,296 0,328
0,20 0,29 0,33

19,62 22,55 25,22
221 248 270

12,38 13,90 15,12

0,6915 0,7978 0,9040
0,5472 0,5638 0,5804

7,61 13,09 21,92
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,91 1,70 2,95


	Trogir

