
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

Mjesto uzorkovanja DUGOPOLJE

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 3,5 7
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0,5 1
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0046 0,0062 0,0077
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0000 0,0000
Nitrati 50 mg/l 1,570 2,198 2,826
Kloridi 250 mg/l 3,79 3,83 3,86

5 mg/l O2 0,379 0,953 1,526
pH 6,5-9,5 7,92 7,95 7,97
Elektrovodljivost µS/cm 311 316 321

°C 23,4 24,1 24,8
Mutnoća 4 o NTU 0,269 0,314 0,358
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,07 0,14 0,20
Sulfati 250 mg/l 22,40 22,87 23,33
Ukupna tvrdoća mg/l 181 194 206
Ukupna tvrdoća oNJ 10,14 10,84 11,54

TOC mg/l 0,9276 0,9276 0,9276
Ukupni N (dušik) mg/l 0,2838 0,2838 0,2838

Metali
Željezo 200 2,93 4,58 6,22
Aluminij 200 van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Boja 20 mg/L Pt - Co 0,61 0,96 1,31

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

DUGOBABE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0015 0,0126 0,0293
0,0000 0,0007 0,0020
1,229 1,591 1,854
3,79 3,88 3,95

0,628 0,891 1,209
7,73 7,83 7,92
310 314 318
21,0 23,0 24,1

0,246 0,380 0,640
0,01 0,05 0,10

21,08 22,01 23,57
184 196 205

10,30 10,96 11,48

0,9045 0,9045 0,9045
0,2965 0,2965 0,2965

12,17 20,28 28,50
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,44 14,06 35,84



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

KONJSKO

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0072 0,0072 0,0072
0,0000 0,0000 0,0000
1,812 1,812 1,812
3,58 3,58 3,58

0,281 0,281 0,281
7,94 7,94 7,94
337 337 337
24,5 24,5 24,5

0,263 0,263 0,263
0,20 0,20 0,20

22,22 22,22 22,22
195 195 195

10,92 10,92 10,92

0,9594 0,9594 0,9594
0,2906 0,2906 0,2906

4,14 4,14 4,14
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

3,44 3,44 3,44



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

PRUGOVO

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0101 0,0101 0,0101
0,0000 0,0000 0,0000
1,662 1,662 1,662
3,63 3,63 3,63

0,961 0,961 0,961
7,84 7,84 7,84
331 331 331
24,4 24,4 24,4

0,302 0,302 0,302
0,15 0,15 0,15

22,55 22,55 22,55
202 202 202

11,31 11,31 11,31

0,8356 0,8356 0,8356
0,2869 0,2869 0,2869

5,22 5,22 5,22
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

7,44 7,44 7,44



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

NEORIĆ

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0167 0,0167 0,0167
0,0000 0,0000 0,0000
1,203 1,203 1,203
3,65 3,65 3,65

0,635 0,635 0,635
7,79 7,79 7,79
314 314 314
24,5 24,5 24,5

0,416 0,416 0,416
0,22 0,22 0,22

21,88 21,88 21,88
198 198 198

11,09 11,09 11,09

0,8914 0,8914 0,8914
0,2809 0,2809 0,2809

12,36 12,36 12,36
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

1,91 1,91 1,91



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

LEČEVICA

Minimum Prosjek Maximum

0 33 66
0 0,5 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0081 0,0162
0,0000 0,0009 0,0017
1,589 1,6765 1,764
3,76 3,9 4,04

1,092 1,158 1,224
7,74 7,805 7,87
307 311,5 316
20,2 22,15 24,1

0,282 0,573 0,864
0,01 0,01 0,01

21,20 22,16 23,12
185 195 204

10,36 10,892 11,42

0,8767 0,8767 0,8767
0,2830 0,2830 0,2830

15,20 22,13 29,06
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

0,04 2,97 5,90


	Zagora

