VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0. SPLIT
Hercegovacka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORISKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

Mjesto uzorkovanja MARINA

MDK Minimum Prosjek Maximum

Mikrobioloski pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0,25 1

E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/I 0,0032 0,0066 0,0113
Nitriti 0,5 mg/I 0,0000 0,0000 0,0000
Nitrati 50 mg/I 1,238 1,467 1,810
Kloridi 250 mg/I 6,04 12,34 22,00
Utrosak KMnO, 5mg/l 02 0,569 0,855 1,108
pH 6,5-9,5 7,76 7,86 8,02
Elektrovodljivost uS/cm 497 510 521
Temperatura *mjereno u laboratoriju °C 23,5 24,1 25,3
Mutnoda 40 NTU 0,174 0,254 0,347
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,30 0,30 0,30
Sulfati 250 mg/I 41,30 54,56 66,56
Ukupna tvrdoca mg/| 261 292 318
Ukupna tvrdoca oNJ 14,62 16,35 17,81
TOC mg/I 0,9101 0,9223 0,9345
Ukupni N (dugik) mg/| 0,2916 0,3031 0,3146
Metali

Zeljezo 200 pg/| 12,93 24,17 50,00
Aluminij 200 pg/l 3,51 3,51 3,51
Boja 20 mg/L Pt - Co 0,35 1,46 2,04



VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0. SPLIT
Hercegovacka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORISKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

Mjesto uzorkovanja VINISCE

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobioloski pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/| 0,0017 0,0072 0,0164
Nitriti 0,5 mg/I 0,0000 0,0000 0,0000
Nitrati 50 mg/I 1,163 1,404 1,624
Kloridi 250 mg/| 5,74 6,67 7,27
UtroSak KMnO, 5mg/| 02 0,697 0,733 0,798
pH 6,5-9,5 7,69 7,73 7,77
Elektrovodljivost uS/cm 509 513,25 516
Temperatura *mjereno u laboratoriju °C 23,8 24,2 25,0
Mutnoda 40 NTU 0,188 0,235 0,265
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,31 0,32 0,33
Sulfati 250 mg/I 36,45 51,16 61,83
Ukupna tvrdoca mg/| 254 284 299
Ukupna tvrdoca oNJ 14,22 15,89 16,74
TOC mg/| 0,6817 0,8148 0,9479
Ukupni N (dusik) mg/I 0,2914 0,2942 0,2969
Metali
Zeljezo 200 pg/! 0,46 1,76 2,60
Aluminij 200 pg/l van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije
Boja 20 mg/L Pt - Co 1,22 1,59 1,96
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