
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

Mjesto uzorkovanja STOMORSKA

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0075 0,0131 0,0247
Nitriti 0,5 mg/l 0,0000 0,0005 0,0025
Nitrati 50 mg/l 0,887 1,095 1,290
Kloridi 250 mg/l 38,09 42,99 46,04

5 mg/l O2 0,519 0,882 1,263
pH 6,5-9,5 7,86 7,95 8,05
Elektrovodljivost µS/cm 425 468,8 495

°C 18,9 22,0 23,9
Mutnoća 4 o NTU 0,200 0,254 0,381
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,10 0,10 0,10
Sulfati 250 mg/l 20,23 21,86 23,24
Ukupna tvrdoća mg/l 193 212 231
Ukupna tvrdoća oNJ 10,81 11,89 12,94

TOC mg/l 1,4070 1,4575 1,5080
Ukupni N (dušik) mg/l 0,3103 0,3265 0,3427

Metali
Željezo 200 4,93 12,98 25,17
Aluminij 200 8,16 8,16 8,16

Boja 20 mg/L Pt - Co 0,26 1,90 3,82

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l
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MASLINICA

Minimum Prosjek Maximum

0 0,6 2
0 1,2 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0047 0,0100
0,0000 0,0013 0,0063
1,113 1,358 1,832
40,74 45,45 49,59

0,565 0,979 1,240
7,93 8,00 8,11
460 473 490
17,4 21,6 23,5

0,162 0,218 0,298
0,02 0,02 0,02

11,92 20,26 23,56
196 214 229

10,98 11,96 12,82

1,1580 1,2490 1,3400
0,3203 0,3358 0,3513

4,95 32,14 128,50
14,53 14,53 14,53

0,02 1,39 3,49



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitriti 0,5 mg/l
Nitrati 50 mg/l
Kloridi 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm

°C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l

Metali
Željezo 200
Aluminij 200

Boja 20 mg/L Pt - Co

Utrošak KMn04

Temperatura *mjereno u laboratoriju

µg/l
µg/l

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

ROGAČ

Minimum Prosjek Maximum

2 2 2
3 3 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0022 0,0022 0,0022
0,0000 0,0000 0,0000
1,200 1,200 1,200
38,99 38,99 38,99

0,821 0,821 0,821
7,96 7,96 7,96
454 454 454
23,9 23,9 23,9

0,209 0,209 0,209
0,05 0,05 0,05

21,16 21,16 21,16
215 215 215

12,04 12,04 12,04

1,2000 1,2000 1,2000
0,3330 0,3330 0,3330

14,93 14,93 14,93
van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije
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