
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

 NAZIV VODOSPREME
Marjan 1 / 10 500 (3000/7500) ZAPREMINA m3

KOMORA LIJEVA (lijevo) LIJEVA (desno) DESNA
Datum 06.10.25 06.10.25 06.10.25

MDK 
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
E. coli 0 broj / 100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj / 100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj / 100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj / 100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj / 100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0031 0,0042 0,0084
Nitrit 0,5 mg/l 0,0000 0,0000 0,0000
Nitrat 50 mg/l 2,705 2,63 2,679
Klorid 250 mg/l 23,35 24,37 24,54

5 mg/l O2 0,914 0,821 0,775
pH 6,5-9,5 7,60 7,51 7,61
Elektrovodljivost µS/cm 482 501 483
Temp.* mjereno u laboratoriju o C 19,4 19,3 18,9
Mutnoća 4 o NTU 0,343 0,328 0,258
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,33 0,33 0,30
Sulfati 250 mg/l 22,40 22,25 22,69
Ukupna tvrdoća mg/l 210 215 218
Ukupna tvrdoća onj
TOC mg/l 0,9308 0,8066 0,8989
Ukupni N (dušik) mg/l 0,6038 0,5710 0,5812
Aluminij 200 μg/l van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije
Željezo 200 μg/l van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije
Boja 20 mg/L Pt - Co van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Utošak KMnO4



 NAZIV VODOSPREME
 ZAPREMINA m3

KOMORA
Datum

MDK 
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj / 100 ml
Ukupni koliformi 0 broj / 100 ml
Enterokoki 0 broj / 100 ml
Clostridium perfringens 0 broj / 100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj / 100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Klorid 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm
Temp.* mjereno u laboratoriju o C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća onj
TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l
Aluminij 200 μg/l
Željezo 200 μg/l
Boja 20 mg/L Pt - Co

Utošak KMnO4

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

Marjan 2 (2 x 250)
LIJEVA DESNA
07.10.25 07.10.25

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0,2880 0,0237
0,0096 0,0007
3,321 3,759
24,34 22,48
0,922 0,666
7,86 7,47
459 476
18,4 18,3

0,429 0,261
0,30 0,25

23,72 21,85
219 209

0,9641 0,8402
0,5973 0,6062

van granice detekcije van granice detekcije
1,56 0,54

2,840 1,648



 NAZIV VODOSPREME
 ZAPREMINA m3

KOMORA
Datum

MDK 
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj / 100 ml
Ukupni koliformi 0 broj / 100 ml
Enterokoki 0 broj / 100 ml
Clostridium perfringens 0 broj / 100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj / 100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Klorid 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm
Temp.* mjereno u laboratoriju o C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća onj
TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l
Aluminij 200 μg/l
Željezo 200 μg/l
Boja 20 mg/L Pt - Co

Utošak KMnO4

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

Marjan 3 (2 x 500)
LIJEVA DESNA
07.10.25 07.10.25

0 0
8 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0,0158 0,0225
0,0022 0,0027
4,403 2,974
17,61 33,87
1,054 0,759
7,86 7,55
452 476
19,5 19,5

0,129 0,262

19,06 14,42
148 260

0,8006 1,035
0,7887 0,5763

van granice detekcije van granice detekcije
3,56 7,01

0,999 2,790



 NAZIV VODOSPREME
 ZAPREMINA m3

KOMORA
Datum

MDK 
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj / 100 ml
Ukupni koliformi 0 broj / 100 ml
Enterokoki 0 broj / 100 ml
Clostridium perfringens 0 broj / 100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj / 100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Klorid 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm
Temp.* mjereno u laboratoriju o C
Mutnoća 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća onj
TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l
Aluminij 200 μg/l
Željezo 200 μg/l
Boja 20 mg/L Pt - Co

Utošak KMnO4

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

Gripe
(3x 250)

LIJEVA DESNA
06.10.25 06.10.25

65 1
1 0
0 0

22 2
0 0
0 0
0 0

0,0026 0,0027
0,0000 0,0000
2,575 2,662
8,72 6,16

0,837 0,682
7,71 7,75
365 340
20,1 20,5
2,20 0,177

9,95 5,70
180 176

0,8750 0,8894
0,5691 0,5088

van granice detekcije van granice detekcije

van granice detekcije 3,68
van granice detekcije van granice detekcije
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