
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2021. - 31.12.2021. 

Mjesto uzorkovanja Kaštel Sućurac

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 1 1
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 1 2
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0000 0,0014 0,0057
Nitrit 0,5 mg/l 0,0039 0,0048 0,0058
Nitrat 50 mg/l 1,858 2,128 2,712
Klorid 250 mg/l 5,22 5,63 6,31

5 mg/l O2 0,348 0,740 0,999
pH 6,5-9,5 7,19 7,40 7,68
Elektrovodljivost µS/cm 387 400 429
Temperatura*mjereno u lab. o C 15,5 17,7 19,2
Mutnoca 4 o NTU 1,430 2,768 3,750
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,34 0,35 0,35
Sulfati 250 mg/l 3,64 4,18 4,94
Ukupna tvrdoća mg/l 218 223 234
Ukupna tvrdoća oNJ 12,21 12,47 13,10

TOC mg/l 1,0420 1,1790 1,3230
Ukupni N mg/l 0,2833 0,3259 0,3726

Utrošak KMn04



Mjesto uzorkovanja

MDK N.N. (125/17)
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Klorid 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm
Temperatura*mjereno u lab. o C
Mutnoca 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N mg/l

Utrošak KMn04

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2021. - 31.12.2021. 

Kaštel Stari

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000
0,0031 0,0037 0,0043
1,700 2,114 2,633
5,27 5,84 7,11

0,519 0,699 0,875
7,19 7,24 7,30
382 403 426
16,6 17,3 17,8

1,350 2,420 3,600
0,33 0,33 0,33
3,64 4,37 5,85
58 187 240

3,25 10,46 13,44

1,2880 1,3963 1,5060
0,3153 0,3559 0,4043



Mjesto uzorkovanja

MDK N.N. (125/17)
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Klorid 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm
Temperatura*mjereno u lab. o C
Mutnoca 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N mg/l

Utrošak KMn04

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2021. - 31.12.2021. 

Kaštel Gomilica

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000
0,0031 0,0037 0,0043
1,727 1,729 1,730
5,22 5,23 5,24

0,620 0,725 0,829
7,36 7,36 7,36
397 398 398
18,5 18,9 19,2

1,330 2,405 3,480
0,30 0,31 0,32
3,73 4,18 4,63
142 177 212
8,09 9,98 11,87

1,2320 1,2575 1,2830
0,2999 0,3048 0,3097



Mjesto uzorkovanja

MDK N.N. (125/17)
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Klorid 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm
Temperatura*mjereno u lab. o C
Mutnoca 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N mg/l

Utrošak KMn04

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2021. - 31.12.2021. 

Kaštel Kambelovac

Minimum Prosjek Maximum

1 2 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000
0,0042 0,0049 0,0054
1,732 1,989 2,613
5,22 5,70 6,13

0,542 0,618 0,782
7,25 7,30 7,37
377 397 422
16,2 17,9 19,5

2,370 2,920 4,010
0,33 0,34 0,35
3,65 4,45 5,93
204 216 235

11,42 12,07 13,16

0,9072 1,3791 1,7880
0,2699 0,3413 0,4175


	Kaštela

