
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

 NAZIV VODOSPREME
Sutikva Stara 3 x 500 ZAPREMINA m3

KOMORA LIJEVA SREDNJA DESNA
Datum 09.12.25 09.12.25 09.12.25

Mikrobiološki pokazatelji MDK 
Broj kolonija na 22 °C 100 broj / 1ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj / 1ml 0 0 0
E. coli 0 broj / 100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj / 100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj / 100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj / 100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj / 100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0000 0,0000 0,0000
Nitrit 0,5 mg/l 0,0058 0,0077 0,0075
Nitrat 50 mg/l 2,500 2,583 2,518
Klorid 250 mg/l 14,22 13,44 14,33

5 mg/l O2 0,589 0,62 0,581
pH 6,5-9,5 7,68 7,60 7,70
Elektrovodljivost µS/cm 423 418 422
Temperatura 25 o C 18,1 18,1 18,2
Mutnoca 4,000 o NTU 0,777 0,662 0,639
Slobodni klor 0,5 mg/l 0,02 0,02 0,01
Sulfati 250 mg/l 13,70 13,38 14,32

Ukupna tvrdoća mg/l 260 259 261
Ukupna tvrdoća o nj

TOC mg/l 0,8520 1,084 0,8292
Ukupni N (dušik) mg/l 0,5714 0,6068 0,5862
Aluminij 200 μg/l van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

Željezo 200 μg/l 5,51 4,04 3,31
Boja 20 mg/L Pt - Co 2,66 2,38 2,60

Utošak KMnO4



 NAZIV VODOSPREME
 ZAPREMINA m3

KOMORA
Datum

Mikrobiološki pokazatelji MDK 
Broj kolonija na 22 °C 100 broj / 1ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj / 1ml
E. coli 0 broj / 100 ml
Ukupni koliformi 0 broj / 100 ml
Enterokoki 0 broj / 100 ml
Clostridium perfringens 0 broj / 100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj / 100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Klorid 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm
Temperatura 25 o C
Mutnoca 4,000 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/l
Sulfati 250 mg/l

Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća o nj

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l
Aluminij 200 μg/l
Željezo 200 μg/l
Boja 20 mg/L Pt - Co

Utošak KMnO4

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

Sutikva Nova 2 x 2500
LIJEVA DESNA

09.12.25 09.12.25

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0,0041 0,0025
0,0015 0,0039
2,427 2,399
6,13 6,58

0,558 0,565
7,24 7,44
419 419
18,2 18,2
1,48 1,44
0,30 0,30
3,89 3,83

278 277

0,9463 0,9455
0,5558 0,5525

van granice detekcije van granice detekcije

9,94 12,65
11,17 12,00



 NAZIV VODOSPREME
 ZAPREMINA m3

KOMORA
Datum

Mikrobiološki pokazatelji MDK 
Broj kolonija na 22 °C 100 broj / 1ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj / 1ml
E. coli 0 broj / 100 ml
Ukupni koliformi 0 broj / 100 ml
Enterokoki 0 broj / 100 ml
Clostridium perfringens 0 broj / 100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj / 100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Klorid 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm
Temperatura 25 o C
Mutnoca 4,000 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/l
Sulfati 250 mg/l

Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća o nj

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l
Aluminij 200 μg/l
Željezo 200 μg/l
Boja 20 mg/L Pt - Co

Utošak KMnO4

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

Spile – Mravinci 2 x 450
LIJEVA DESNA

15.12.25 15.12.25

0 0
0 2
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0,0010 0,0000
0,0023 0,0015
2,509 2,503
6,88 6,45

0,651 0,813
7,47 7,55
425 424
19,4 19,8
1,24 1,11
0,20 0,20
4,90 8,54

320 314

1,0580 0,9934
0,5982 0,5662

van granice detekcije van granice detekcije

7,30 7,09
10,26 9,2



 NAZIV VODOSPREME
 ZAPREMINA m3

KOMORA
Datum

Mikrobiološki pokazatelji MDK 
Broj kolonija na 22 °C 100 broj / 1ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj / 1ml
E. coli 0 broj / 100 ml
Ukupni koliformi 0 broj / 100 ml
Enterokoki 0 broj / 100 ml
Clostridium perfringens 0 broj / 100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj / 100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Klorid 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm
Temperatura 25 o C
Mutnoca 4,000 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/l
Sulfati 250 mg/l

Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća o nj

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l
Aluminij 200 μg/l
Željezo 200 μg/l
Boja 20 mg/L Pt - Co

Utošak KMnO4

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

Kučine 2 x 40
LIJEVA DESNA

15.12.25 15.12.25

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0,0000 0,0021
0,0016 0,0043
2,465 2,749
6,89 6,94

0,930 0,674
7,52 7,60
421 423
19,7 19,5
1,22 1,21
0,15 0,10
4,47 4,66

310 310

1,133 1,0360
0,5706 0,5689

van granice detekcije van granice detekcije

7,28 8,86
10,74 12,50



 NAZIV VODOSPREME
 ZAPREMINA m3

KOMORA
Datum

Mikrobiološki pokazatelji MDK 
Broj kolonija na 22 °C 100 broj / 1ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj / 1ml
E. coli 0 broj / 100 ml
Ukupni koliformi 0 broj / 100 ml
Enterokoki 0 broj / 100 ml
Clostridium perfringens 0 broj / 100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj / 100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Klorid 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm
Temperatura 25 o C
Mutnoca 4,000 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/l
Sulfati 250 mg/l

Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća o nj

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l
Aluminij 200 μg/l
Željezo 200 μg/l
Boja 20 mg/L Pt - Co

Utošak KMnO4

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

Sveti Kajo 2 x 450 Voljak 250 Rupotina 450
LIJEVA DESNA DESNA

18.12.25 18.12.25 19.12.25 18.12.25

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0,0269 0,0199 0,0336 0,0259
0,0000 0,0000 0,0003 0,0000
2,876 2,756 2,736 2,674
8,40 7,57 8,60 7,79

0,705 0,775 0,682 0,751
7,48 7,28 7,36 7,32
436 436 432 432
18,2 18,1 17,1 18,0

0,726 0,752 0,704 0,777
0,30 0,30 0,30 0,30
6,99 6,81 7,27 6,12

325 324 323 321

0,9686 1,0630 1,0480 1,0860
0,5804 0,5759 0,5991 0,5781

van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

2,56 6,26 3,66 6,26
3,379 4,931 5,601 4,288



 NAZIV VODOSPREME
 ZAPREMINA m3

KOMORA
Datum

Mikrobiološki pokazatelji MDK 
Broj kolonija na 22 °C 100 broj / 1ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj / 1ml
E. coli 0 broj / 100 ml
Ukupni koliformi 0 broj / 100 ml
Enterokoki 0 broj / 100 ml
Clostridium perfringens 0 broj / 100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj / 100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Klorid 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm
Temperatura 25 o C
Mutnoca 4,000 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/l
Sulfati 250 mg/l

Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća o nj

TOC mg/l
Ukupni N (dušik) mg/l
Aluminij 200 μg/l
Željezo 200 μg/l
Boja 20 mg/L Pt - Co

Utošak KMnO4

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

Klis Megdan 1200 Klis Kosa 100 Klis Ozrina 25

18.12.25 15.12.25 19.12.25

0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0228 0,0083 0,0389
0,0000 0,0037 0,0104
2,585 2,492 2,521
7,82 6,92 7,27

0,759 0,689 0,968
7,26 7,45 7,33
433 427 422
18,2 19,5 16,2

0,936 1,19 1,10
0,20 0,10 0,03
6,08 5,06 5,69

317 321 311

1,2210 0,9840 0,9833
0,6181 0,5730 0,5612

van granice detekcije van granice detekcije van granice detekcije

4,68 6,82 10,46
4,824 9,49 7,549
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