
Mjesto uzorkovanja

Minimum Prosjek Maximum

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0

E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0

Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l 0,0020 0,0103 0,0180

Nitrit 0,5 mg/l 0,0000 0,0012 0,0027

Nitrat 50 mg/l 1,379 2,168 2,987

Klorid 250 mg/l 10 14 17

Utrošak KMn04 5 mg/l O2 0,728 1,073 1,480

pH 6,5-9,5 7,14 7,87 8,26

Elektrovodljivost µS/cm 369 396 438

Temperatura o C 18,1 19,2 19,7

Mutnoca 4 o NTU 0,33 0,56 0,96

Slobodni klor 0,5 mg/L 0,10 0,10 0,10

Sulfati 250 mg/l 14,4 17,2 20,8

MDK N.N. (125/17)

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019. 

Stomorska

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
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Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum
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ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
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