
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split

tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

 NAZIV VODOSPREME

 ZAPREMINA m3

KOMORA LIJEVA (lijevo) LIJEVA (desno) DESNA

Datum /vrijeme 05.07.18 / 8.30 h 05.07.18 / 8.40 h 05.07.18 / 8.10 h

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 1 0 8

E. coli 0 broj / 100 ml 0 0 0

Ukupni koliformi 0 broj / 100 ml 0 0 0

Enterokoki 0 broj / 100 ml 0 0 0

Clostridium perfringens 0 broj / 100 ml 0 0 0

Pseudomonas aeruginosa 0 broj / 100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l 0,027 0,030 0,030

Nitrit 0,5 mg/l 0,000 0,000 0,000

Nitrat 50 mg/l 3,020 3,071 3,061

Klorid 250 mg/l 20 19 20

Utošak KMnO4 5 mg/l O2 1,023 0,984 1,056

pH 6,5-9,5 6,71 7,53 7,49

Elektrovodljivost µS/cm 427 428 422

Temperatura o C 24,3 25,2 24,9

Mutnoća 4 o NTU 0,827 0,822 0,663

Slobodni klor 0,5 mg/L 0,30 0,30 0,28

Sulfati 250 mg/l 27,4 27,4 26,6

Marjan 1 / 10 500 (3000/7500)

MDK N.N. (125/17)



 NAZIV VODOSPREME

 ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum /vrijeme

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj / 100 ml

Ukupni koliformi 0 broj / 100 ml

Enterokoki 0 broj / 100 ml

Clostridium perfringens 0 broj / 100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj / 100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utošak KMnO4 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoća 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17)

LIJEVA DESNA

06.07.18/9.50h 06.07.18/9.55h

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,041 0,032

0,000 0,000

3,129 3,036

16 18

0,953 0,906

6,88 7,58

425 417

22,1 22,9

0,805 0,661

0,30 0,30

30,5 28,5

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

Marjan 2 (2 x 250)

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split

tel: 021/407-201



 NAZIV VODOSPREME

 ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum /vrijeme

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj / 100 ml

Ukupni koliformi 0 broj / 100 ml

Enterokoki 0 broj / 100 ml

Clostridium perfringens 0 broj / 100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj / 100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utošak KMnO4 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoća 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17)

LIJEVA DESNA

06.07.18/9.25h 06.07.18./9.30h

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,015 0,031

0,000 0,000

3,066 3,101

16 16

0,744 0,565

7,62 7,69

417 410

24,4 24,0

0,603 0,778

0,05 0,10

24,0 23,6

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

Marjan 3 (2 x 500)

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split
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