
Mjesto uzorkovanja

Minimum Prosjek Maximum

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 1 2

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 1 4

E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0

Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l 0,013 0,016 0,020

Nitrit 0,5 mg/l 0,000 0,002 0,006

Nitrat 50 mg/l 3,158 3,358 3,797

Klorid 250 mg/l 12 12 12

Utrošak KMn04 5 mg/l O2 0,589 0,761 0,999

pH 6,5-9,5 7,06 7,18 7,32

Elektrovodljivost µS/cm 389 404 425

Temperatura o C 17,8 18,6 19,6

Mutnoca 4 o NTU 1,75 2,36 3,30

Slobodni klor 0,5 mg/L 0,26 0,33 0,40

Sulfati 250 mg/l 4,4 4,9 5,3

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split

tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje: 01.01.2018. - 31.01.2018. 

MDK N.N. (125/17)

Solin (škola)



Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 0 0

0 1 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,016 0,020 0,022

0,000 0,001 0,009

3,065 3,229 3,361

12 13 14

0,581 0,750 1,132

7,32 7,40 7,53

380 404 420

17,9 18,5 19,8

1,16 2,01 3,22

0,26 0,34 0,41

2,3 3,7 5,2

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split

tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje: 01.01.2018. - 31.01.2018. 

Vranjic



Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 0 0

0 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,015 0,026 0,035

0,000 0,000 0,000

3,208 3,394 3,607

12 13 14

0,697 0,775 0,968

7,04 7,12 7,20

369 400 429

17,8 18,3 19,0

2,87 3,25 3,75

0,33 0,33 0,34

3,4 4,6 6,1

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split

tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje: 01.01.2018. - 31.01.2018. 

Sveti Kajo



Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 0 0

0 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,011 0,019 0,023

0,000 0,001 0,004

3,165 3,370 3,502

11 13 14

0,527 0,742 0,968

7,19 7,41 7,59

378 399 412

17,9 18,6 19,2

1,61 2,41 3,05

0,32 0,33 0,35

2,6 4,5 6,3

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split

tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje: 01.01.2018. - 31.01.2018. 

Mravince



Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 0 0

0 0 0

0 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,010 0,020 0,026

0,000 0,000 0,000

3,203 3,354 3,456

12 14 16

0,589 0,786 0,992

7,33 7,43 7,55

389 403 420

18,1 18,6 18,8

1,72 2,16 2,89

0,33 0,33 0,34

4,3 4,6 5,2

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split

tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje: 01.01.2018. - 31.01.2018. 

Kučine



Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 1 6

0 1 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,007 0,022 0,036

0,000 0,003 0,012

3,072 3,381 3,951

11 13 16

0,589 0,759 0,992

7,00 7,17 7,36

386 404 423

16,8 18,4 19,5

1,62 2,84 4,07

0,32 0,46 0,60

2,2 4,8 5,6

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split

tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje: 01.01.2018. - 31.01.2018. 

Klis Megdan



Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 1 3

0 1 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,008 0,019 0,027

0,000 0,001 0,004

3,236 3,386 3,622

12 13 16

0,565 0,744 0,953

7,28 7,43 7,62

386 407 429

17,7 18,4 19,3

1,77 2,52 4,17

0,33 0,37 0,42

3,5 4,7 5,9

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split

tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

Klis Kosa

za razdoblje: 01.01.2018. - 31.01.2018. 



Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 0 1

0 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,015 0,023 0,031

0,000 0,000 0,001

3,109 3,367 3,932

12 13 13

0,643 0,734 0,821

7,11 7,30 7,48

386 400 419

17,3 18,2 19,5

1,79 2,17 2,58

0,38 0,40 0,42

3,3 4,9 5,7

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split

tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

Voljak

za razdoblje: 01.01.2018. - 31.01.2018. 



Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 0 0

0 1 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,015 0,022 0,028

0,000 0,006 0,020

3,292 3,572 3,910

12 14 14

0,597 0,796 1,077

7,05 7,19 7,43

384 397 404

18,2 18,8 19,8

2,25 3,46 4,82

0,33 0,44 0,55

2,7 4,7 5,6

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split

tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

Klis Grlo

za razdoblje: 01.01.2018. - 31.01.2018. 



Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 0 1

0 1 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,017 0,023 0,030

0,000 0,001 0,003

3,185 3,362 3,745

13 14 14

0,465 0,729 0,977

7,00 7,28 7,40

404 430 470

18,3 18,8 19,6

2,06 2,69 4,08

0,35 0,42 0,50

3,2 4,6 5,5

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split

tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

Klis Ozrna

za razdoblje: 01.01.2018. - 31.01.2018. 


